Pieslegums Liela prospekta
nepéara numuru puseé virziena
no Brivibas ielas
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PIEZIMES:

1. Liela prospekta nepara numuru pusé izmanfoti esosie cinkotie
apgaismojuma balsti. EsoSie metala krasotie balsti nomainiti uz
jauniem cinkotiem metala balstiem H-8m ar SGS-102 gaismekli ar
150W spuldzi;

2. lelas nepara numuru pusé izveidota jauna apgaismojuma
kabellinija ar AXMK-1-4x35 kabeli;

3. Projekt&jamo apgaismojuma lTniju pieslégt pie esodas
apgaismojuma sadales un Lielas prospekta un Lacplésa ielas
krustojuma.

4. lelas para numuru pusé eso$ie metala krasotie balsti
nomainiti uz jauniem cinkotiem metala balstiem H-8m ar SGS-102
gaismekli ar 150W spuldzi;

5. lelas para numuru pusé posméa no Vidumupites tilta Ifdz
Lielais prospekts 26 izveidota jauna apgaismojum kabellinija ar
AXMK-1-4x35 kabeli un uzstaditi divi jaunie cinkotie metala balsti
H-8m ar SGS-102 gaismekli ar 150W spuldzi;

6. Kabeli guldit ar rak$anas panémienu guldot to 0,7 m dziluma
zala zona, zem celiem, ietvém un iebraucajamiem celiem 1m
dziluma ievelkot to aizsargcaurul é.

7. Pietuvinajumos kokiem, kas maz aki par 2 m fran$eju rakt bez
mehéaniskiem saudzéjot koku saknes.
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Piepnemtie apziméjumi:
® - projektéjamais gaismekli SGS-102 150W

® - eso$ais gaismekli SGS-102 150W
@ - projektéjamais gaismeklis - proZektors 1x35W

E - projektéjamais el. kontakts balsta;
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Izstradéja:

Pasafrtsjs:

UZavas iela 8, Venlpils, Ventspils novads, LV-3601

ELT vaditajs: Natajja Gorbatenko | J. 11.02.2014,
Natajja Gorbatenko - 11.02.2014.

Ventspils pilsétas komunala parvalde

Objekts:
Liold prospekta renovacija posmé no

LaCplesa ielas Ifdz Brivibas ielai, Ventspill

Adrese:

Lielais prospekts, Ventspils
Lapas nosaukums:
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