rBlvdarbu uzsaksanai iesniegt Blvniecibas

Mministrativas inspekcijas 5. 06. AOKP. )

(datums)

vfstulé Nr. }f'_p(j/&’p('?,z/ noraditos dokumentus

“lvniecibas adymmstra@ ENERGOPROJEKTS
iflpekijas vaditdis—e= }Rasa

2~ SIA "ENERGOPROJEKTS"

Reg. Nr.41203020335
Biivkomersanta reg. Nr.0877- R
Elektriku iela Nr.8, Ventspils
Tel.63632032, fax.63624479
e-mail: projekti@elektrikis.lv

Bavniecibas ierosinatajs: AS “Sadales tikls”, §mer!a iela 1,
Riga, LV-1006, registracijas Nr. 40003857687
Pilnvarota persona: “Ventspils brivostas parvalde”, Jana
iela 19, Ventspils, LV-3601, reg. Nr. 90000284085

Objekts: “10kV un 0.4kV kabellinijas parbiive
K.Valdemara iela, Ventspili” PS-39058.

BUVPROJEKTS
Projektésanas stadija: TEHNISKA SHEMA

Dalas marka: ELT (Elektroapgade, aréjie tikli)

Projekta Nr. 16-18

Buavprojekta vaditaja apliecinajums
Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecieSamas dalas atbilstosi bavatlauja
ietvertajiem nosacijumiem.

Bavprojekta vaditajs G. BANDENIEKS., BIS redistra Nr. 3-00450/7

21.05.2018. =
(datums) (}aé/ksts)

BUVPROJEKTA VADITAJS G. BANDENIEKS

BUVPROJEKTA ELT DALAS VADITAJS ’ G. BANDENIEKS

Ventspils 2018, maijs



ELT dala

SATURA RADITAJS

N.p.k. Nosaukums Lapas
1 2 3

1. Paskaidrojuma raksts 3 4
2. Uzpémuma SIA "ENERGOPROJEKTS" bavkomersanta registracijas apliecibas kopija 5
3. Bavprojekta un ELT dajas vaditaja inZeniera G.Bandenieka sertifikata kopija 6,7
4. Apdro$inasanas polise 8,9
5. AS ,Sadales tikls” tehniskie noteikumi 10-23
6. “Ventspils brivostas parvalde” projektéSanas uzdevums 24, 25
7. VPPI “Ventspils digitalais centrs” par tehniskajiem noteikumiem 26
8. P SIA “Ventspils siltums” par tehniskajiem noteikumiem 27, 28
9. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 29
10. VPPI “Komunala parvalde” tehniskie noteikumi 30, 31
11. PSIA “Udeka” tehniskie noteikumi 32
12. “Valsts kultdras pieminek|u aizsardzibas inspekcija” par prasibam kabellinijas parbavei 33, 34
13. Visparigie raditaji 35/ELT-1
14. Elektroapgade, arégjie tikli. Generalplans. Lapa 1 36/ELT-2
15. Elektroapgade, aréjie tikli. Generalplans. Lapa 2 37/ELT-3
16. Elektroapgade, aréjie tikli. Segumu atjaunosana. Lapa 1 38/ELT-4
17. Elektroapgade, argjie tikli. Sequmu atjaunoSana. Lapa 2 39/ELT-5
18. Elektroapgade, argjie tikli. Principiala shema 40/ELT-6
19. Elektroapgade, argjie tikli. Vienliniju shéma. 41/ELT-7
20. Elektroapgade, aréjie tikli. Demontéjamo/atslédzamo tiklu plans 42/ELT-8
21. Elektroapgade, argjie tikli. Kapteinu dienesta 1.stava telpu plans 43/ELT-9
22. Elektroapgade, aréjie tikli. Pieliefojamo sadalnes skapju parametri 44/ELT-10
23. Materialu specifikacijas un darbu apjomi 45-53
24. Pielikums 54
25. Darbu izpildes plans 55
26. Zemes ipaSnieku saraksts, kurus bavorganizacijai ir jabridina pirms bavdarbu uzsak$anas 56
27. Saskano$anas protokoli 57-64
28. Demontazas akts 65

Objekts: "10kV un 0.4kV kabellinijas parbave K.Valdemara iela, Ventspilr™




Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un pilsetbiivniecibas nodalai

25.06.20I8 . pPASKAIDROJUMA RAKSTS RIS~ 2.¥-201&8- 899

1. Biivniecibas ierosinatdjs ~ AS “Sadales tikls” reg.nr. 40003857687,

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

gmer!a iela 1, Riga, LV- 1006, reg. Nr. 40003857687, talrunis: 80200403

dzivesvietas adrese un talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai juridisk@s personas
nosaukums, registracijas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

2. Pilnvarota persona “Ventspils brivostas parvalde” registracijas nr. 90000284085,

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

Jana iela 19, Ventspils, LV-3601, talrunis 63602320, e-pasts: info@vbp.lv

dzivesvietas adrese un talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas
nosaukums, registracijas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

I dala. Buvniecibas ieceres iesniegSanas dokumentacija

3. Biivniecibas veids (vajadzigo atzimét) [ jaunbiive
[J atjauno3ana
X parbiive
[ novietosana

[Inojauksana
4. Bives grupa I

5. Buvobjekts “10kV un 0.4kV kabellinijas parbave K.Valdemara iela, Ventspili”

(buvobjekta nosaukums)

6. Buvobjekta adrese vai, ja tadas nav, — atraSanas vieta, blives kadastra apzimé&jums, ja
tads pie3kirts, galvenais lietoSanas veids (€etru zZimju kods) saskana ar buivju klasifikaciju

K.Valdemara iela 12 (2700 001 0902); K.Valdemara iela (2700 001 0906);
K.Valdemara iela 25 (2700 001 1004); K.Valdemara iela 27 (2700 001 1003);
K.Valdemara iela 31 (2700 001 1009); K.Valdemara iela 35 (2700 001 1014);
K.Valdemara iela 37 (2700 001 1704); Zvejnieku iela (2700 001 1716); K.Valdemara
iela 14 (2700 001 0904); K.Valdemara iela 45 (2700 001 1713); K.Valdemara iela 41
(2700 001 1706) Ventspils. Buves klasifikacijas kods:2214.




7. Pielikuma iesniegtie dokumenti:

X biivniecibas ierosinatdja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgades komersanta
pilnvarota persona)
X energoapgades objekta risindjuma tehniska shéma

[ citi dokumenti uz Ip.

Ventspils brivostas parvaldes

8. Biivniecibas ierosinatajs (vai pilnvarota persona) /
Parvaldnieka vietnieks,
Tehniskas nodajas vaditajs
- 6. 2O M. Petrovskis
(datums") (paraksts') (amats, vards un uzvards)
9. Kontaktpersonas talruris 29738479
Aizpilda buvvalde

10. Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana

(papildizmantoSana)

| (DE M ! S
11. Buivvaldes atzime par blivniecibas ieceres akceptu RIS-RV-2:7 -20/8 -89 9

12. Pilsetas/novada blivvaldes atbildiga amatpersona i
Ventspils pilsétas domes
— APN tiklu inZenieris
25.06. 2vl8. 2w Andris Zeimunds
(datums") L/(parakstsl) (amats, vards un uzvards)

13. Ieceres realizacijas
25.06.202c0 .

termin$

(datums)

14. Leémums par atteikSanos akceptet ieceri, [Emuma numurs un datums

15. Pilsetas/nevada biivvaldes atbildiga amatpersona

(datums') (parakstsl) (amats, vards un uzvards)
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QQ 1zsniegta
/0. sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
,,0{0 ENERGOPROJEKTS

Q

vienotais registracijas numurs : 4/203020335

Komersants registréts Bivkomersantu registra 2005.gada 09.novembri

(IEmums Nr. 895 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jiinija
noteikumiem Nr.453 "Bivkomersantu registracijas noteikumi"

N
Bivkomersanta registracijas Nr. (0877-R \(b‘

Atbildiga amatpersona -
Buvniecibas depar tamcnt@ ktom tm (b
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A Serti

g/ \N&AS%@E KTRIKU BRALIBAS
RTIFIKATS

O'Qelel\r&nisko darbu elektroinZeniera zinaSanu apjoma

liecina, ka saskana ar Latvijas Elektnl;cu bralibas Sertifikacijas departamenta 2015.
gada vari apstiprinato nolikumu par sertifikatu izsniegSanas kartibu un 2015. gada 23 janvart

arfsti nnatajamkvahﬁkacuas prasibam SNL.1- 1.AM, 2-1.AM, 5-1.AM, 6.1-1.AM, 8.1-1.AM, 9.1-
*10.1-1.AM, 10.2-1.AM, 11-1.AM, 12.1-1.AM, 12.2-1.AM

Gatis Bandenieks
personas kods 200881-11758

ir kompetents veikt:

elektroietaiSu projektéSanu

1. Dzivojamo un sabiedrisko &ku speka un apgaismoganas elektroinstalacijas
RaZoganas eku speka un apgaismosanas elektroinstalacijas
Lidz 1 kV automatikas un elektroiekartu vadibas ietaises
Lidz 1 kV kabelu Iinijas
Lidz 1 kV gaisvadu un piekarkabeju elektroparvades Iinijas
1-35 kV kabe]u elektroparvades linijas
1-35 kV gaisvadu un piekarkabeju elektroparvades Iinijas

1-35 kV transformatoru apakstacijas, komutacijas un sadales punkti
Biivju zibensaizsardzibas ietaises (pasivas) un parspriegumaizsardziba
Dzivojamo un sabiedrisko gku apsardzes un ugunsgréka signalizacijas ietaises
. RaZoSanas &ku apsardzes un ugunsgréka signalizacijas ietaises
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Sertifikacijas departamenta 2015. gada 28. septembra 18m 8 \15 I\
LEB sertifikats 72-AM-08/06 parregistréts 1idz - beztermi'iﬁ / \ 65@

Aktudld informdcija par bilvspecialista sertifikdtu un darbtbas sﬁ!ru niski eja a BIS etné @'
www.bis.gov.ly 6 6
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@( IFIKACIJAS DEPARTAMENTS

S ESERTIFIKATS

Q@trotehmsko darbu elektroinZeniera zinaSanu apjoma

ertifikats apliecina, ka saskana ar Latvijas Elektriku bralibas Sertifikacijas
epartamenta 2015. gada 23.janvarT apstiprinato nolikumu par sertifikatu izsnieg§anas

QQ kartibu un 2015. gada 23.janvar apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam SNL.5-1-

3.2.AM, 6.1-1-3.2.AM, 8.1-1-3.2.AM, 9.1-1-3.2.AM, 10.1-1-3.2.AM, 10.2-1-3.2.AM

Gatis Bandenieks
personas kods 200881-11758

ir kompetents veikt:

elektroietaiSu projekteSanas darbu vadiSanu un uzraudzibu
1. Lidz 1 kV automatikas un elektroiekartu vadibas ietaises
Lidz 1 kV kabelu linijas
Lidz 1 kV gaisvadu un piekarkabelu elektroparvades linijas
1-35 kV kabelu elektroparvades Iinijas
1-35 kV gaisvadu un piekarkabelu elektroparvades linijas
1-35 kV transformatoru apak3stacijas, komutacijas un sadales punkti

N AW

Sertifikats 72-AM-57/16 pagarinats 1idz 202

Sertifikacijas departamenta 2016. gada 5. maljghs Nr 103 ’G

-$3-280-07-2003
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Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
POLISE NR. 622910209 BALTA

(

Liguma darbibas periods

No 14.10.2017 plkst. 00:00 lidz 13.10.2018 plkst. 23:59
Noslégsanas datums: 05.10.2017

Retroaktivais datums: 14.10.2017

Pagarinatais zaudg&jumu pieteikSanas periods: 36 ménesi

Apdrosindjuma néméjs

Nosaukums: ENERGOPROIJEKTS, SIA
Reg. Nr.: 41203020335
Adrese: Riipniecibas Iela 12 b, Ventspils, LV-3601

Apmaksas nosacijumi

Kopé€ja prémija:  253.52 EUR (Divi simti piecdesmit tris euro un 52 centi)
Prémija apmaksai:  253.52 EUR (Divi simti piecdesmit tris euro un 52 centi)
Apmaksas terminS:  20.10.2017

Bankas rekviziti: AS Luminor Bank LV93RIKO0002013051362 Veicot apmaksu, maksajuma uzdevuma janorada
AS SEB Banka LV60UNLAG050002300708 polises vai rékina numurs!
Nordea Bank AB Latvijas  LVGONDEA0000084846772 Polise stajas speka, ja samaksa ir veikta polisé noraditaja
filiale termina.
AS Swedbank LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka LVO3PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Atbildibas limits

Kopgjais atbildibas limits: 150 000 EUR
Atbildibas limits vienam apdrosinasanas gadijumam: 150 000 EUR
Pasrisks: 500 EUR

Apdrosinata profesionala darbiba

elektronisko sakaru sistému un tiklu projektésana;
elektroietaiSu projektésana;
elektronisko sakaru sistému un tiklu blvprojektu ekspertize.

Apdrosinasanas teritorija
Latvija

Apdrosinasanas noteikumi

Apdrosinasanas liguma neatnemama sastavdala ir:

Apdrosinasanas liguma vispargjie noteikumi Nr. 04

Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. 58.03

Klauzula Nr.BP1 "Bvspecialistu profesionala civiltiesiskas atbildiba"

Klauzula Nr.FZ1 "Atbildiba par finansialiem zaud&jumiem, kas izriet no tresas personas ipa§uma bojajuma vai bojaejas"
Klauzula Nr.MK1 "Atbildiba par nodarito moralo kaitg&jumu"

Klauzula Nr.NI1 "Nekustama Tpasuma nomnieku/ipagnieku civiltiesiska atbildiba"

Klauzula Nr.PR1 "Apdrosinata izdevumi par reput3cijas atjaunodanu"

Klauzula Nr.UD1 "Atbildiba par uzticEto dokumentu bojajumu, bojdeju vai nozaudésanu"

VIP segums /
Saskana ar apdrosSinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apakslimits
[/ tiek apdroginats

Tiesie finansialie zaud&jumi ™
Zaud@&jumi sakara ar tre$as personas dzivibai, veselibai nodarito kait&jumu %]

No tresas personas dzivibai vai veselibai nodarita kaitéjuma izrietoSie finansialie zaud&jumi %]
Zaud€&jumi sakara ar treS3s personas ipaSuma bojajumu vai bojaeju ™
Fir;ansia'\lie zaud&jumi, kas izriet no tre§as personas ipasuma bojajuma vai bojaejas, taja skaita atrauta 100 000
pelpa

Tiesasanas izdevumi ™
Glabsanas izdevumi ™

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais red. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 3
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VIP segums /

Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apakslimits
[ tiek apdroginats
Ekspertizes izdevumi M

Juridisko pakalpojumu izdevumi

Izdevumi par tiesas sédes apmekl@&jumu Civilprocesa 50 EUR diena
Moralais kaitéjums

Uzticéto dokumentu bojajums, bojaeja vai nozaudeésana

Apaksuznéméji bez regresa tiesibam no AAS BALTA puses

Reputacijas atjaunosanas izdevumi

Nekustama ipaSuma nomnieka/ipasnieka atbildiba

TieSie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbiivi
Atbildiba par pékSnu un neparedzétu vides piesarpojumu

10% no viena
gadijuma limita
%]

30 000
30 000
|
5000
5000
M

25% no viena

gadijuma limita

Polises ipasie nosacijumi

1. ApakSuzneméji bez regresa tiesibam

Tiek apdrosinata apdrosinajuma némé&ja apakSuznéméju profesiondla civiltiesiska atbildiba, ar kuriem ApdroSinajuma néméjam ir noslégts ligums
par dalibu apdroSindtas profesionalas darbibas veik3anas procesa.

2, Uzcelta objekta parbiive

Tiek atfidiznati tieSie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbivi.

Visparéja informacija par apdrosinato risku

Apdrosinatie
Vards, uzvards / Personas kods /
Nr. Nosaukums Registracijas numurs Stazs
1 } Gatis Bandenieks ; 20088111758 [ 12
2. Jelena Stepenko ; 280478-11658 1 11
3. | Dzintars Salming ; 110870-11638 | n

Papildu informacija par apdroSinato profesionalo darbibu

Atbildiba netiek apdroSinata $ados objektos, So objektu teritorija vai $adiem objektiem: gaisa transportlidzeklj, lidostas, lidlauki, slie7u objekti,
funikulieri, slieZu transporta lidzekli, idens transportlidzekli, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kugu biivétavas.

Ienakumi no apdroSinatas profesionalas darbibas par teko$a gada 12 ménesiem EUR: 100 000
Darbi tiek veikti $dos bivju grupu objektos: I - 10%, II - 40%, III - 50%.

Apdrosinajuma néméjs/Apdrosinatais apstiprina

Ja [O Ne

Apdrosinatais sniedz pakalpojumus tikai apdro3indjuma néméaja varda
Apdrosinatais sniedz pakalpojumus saistitam personam

Apdrosinatajam ir klienti, kuri registréti vai veic darbibu arpus Latvijas.
Apdrosinatajam ir klienti, kuri ienes vairak par 50% no apdro$inato gada ienakuma.

Apdrosinata darba devéjam ir saistitie uznémumi, parstavniecibas arpus Latvijas vai starptautiska kompanija, kuru parstav ApdrosSinata
darba devéjs. :

OO000ORr™

Informacija par zaudéjumiem, pretenzijam

Tepriek3gjo 3 (tris) gadu laika pret apdrosingjuma némé&ju/apdrosinato nav izvirzita neviena prasiba/pretenzija par zaud&jumiem, kas saistiti ar
apdrosinato profesionalo darbibu.

Apdrosindjuma néméjs apstiprina:

« veicot apdrosinaSanas prémijas samaksu, es apliecinu, ka apdro3inasanas liguma noradita informacija ir patiesa un pilniga un pirms apdro3inaanas prémijas
samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdroinasanas polisg noradito informaciju un noteikumus, un tie pilniba ir saskanoti ar mani un atspogulo manu brivu gribu,
esmu sanémis 3aja polisé minétos noteikumus un/vai esmu informéts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkura AAS "BALTA" fili3l& visa Latvija,

man ir izskaidroti Riska/-u Tpasie nosacijumi un pariska bitiba.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais red. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta v Lappuse 2 no 3
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Akciju sabiedriba "Sadales tikis”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla isla 1, Riga, LV-11 60, Latvija

Talr. (+371) 67728000, www.sadalestikls.lv, si@sadalestikls. v
11.04.2018. Nr. 30AT30-03/124 Ventspils brivostas parvalde
Uz 21.03.2018. Nr. A/TN/DP-8.1/327 Japa iela 19, Ventspils

LV-3601
e-pasts: info@vbp.lv

Par elektroietaiu parvietodanu

Tehniskie noteikumi
AS “Sadales tikls” elektroietai$u parvietoganai

Izstradajot buvprojekta dokumentaciju objektam “Ostas ielas izbive posma no
K.Valdemara ielas I1dz “Ostas kapteina dienestam” un K.Valdemara ielas 12/14 teritorijas
labiekartojums, Ventspili” ievérot tepriek§ izsniegtos tehniskos noteikumus Nr.101395 180,
Nr.101392183 un tehniskos noteikumus TP9111 un TP965 demontazZai Nr.I0-91062, ka ari
zemak sekojoSus AS ”Sadales tikls” tehniskos noteikumus Nr. 10-94902:

1. Tehniskas prasibas:

0.4kV elektroietaises:

1.1. Demontét esosas KS1075, KS1074, KS1073 un KS1072.

1.2, “Ostas kapteina dienesta” teritorija blakus projektgjamai pazemes atkritumu
tvertnei projektét kabelu komutacijas sadalni ar vismaz &etram droginataju Iistem (KS1075).

1.3. Zvejnieku iela pie Ipa§uma K.Valdemira iela 37 Zoga projekt&t divvietigu
uzskaites sadalni (IUS-2), kura parvietot K.Valdemara iela 35 elektroenergijas skaititaju no
demont&jamas KS1075. Projektst pécuzskaites ZS KL Al-4x16 no projektgjamas [US-2 lidz
IpaSumam K.Valdemdra iela 35, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso$o
pécuzskaites ZS KL Al-4x16 K.Valdemara iela 35.

1.4, Jetves mala pie Tpagumu K.Valdemara iela 25 un K.Valdemara iela 27 robezas
projektét kabelu komutacijas sadalni ar uzskaites moduli Cetriem elektroenergijas skaititajiem
(KS1074).

1.5. Projekiét ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1075 lidz demontgjamai KS1075,
kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Al-4x150 virziena uz KS1076.

1.6. Projektet ZS KL Al-4x150 no projekt&jamas KS1075 uz projektsjamo KS1074.

1.7. Projektst ZS KL Al-4x70 no projektgjama KS1075 uz projektgjamo 1US-2,

1.8. Projektet ZS KL Al-4x16 no projektjamas KS1075 lidz demont&jamai KS1075,
kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar esofo ZS KL Al-4x16 uz IpaSumu
K.Valdemara iela 41.

1.9. Projektgjama KS1074 no demont&jamas KS1074 un demont&jamas KS1073
parvietot elektroenergijas skaititajus Tpasumiem K.Valdemara iela 29, K. Valdemara iela 27 un
K.Valdemara iela 25.

1.10. Projektét ZS KL Al-4x16 no projekt&jamas KS1074 uzskaites modula uz
Ipasumu K.Valdemdra iela 31, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar esoso ZS KL,

Al-4x16.

5ANBEMTS
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[.11. Projektét atseviskus p&cuzskaites ZS KL Al-4x16 no projekt&jamas KS1074 uz
IpaSumiem K.Valdemara iela 29 un K.Valdemara iela 27, kur savienot mont&jot savienojuma
uzmavas ar esoSiem ZS KL Al-4x16.

1.12. Projektét pécuzskaites ZS KL no projekigjamas KS1074 uz Ipafumu
K.Valdemara iela 25, kur savienot mont&jot savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL vai izvertat
iespgju guldit pécuzskaites kabeli bez savienojuma uzmavam I[idz Lietotdja tuvakai
elektroenergijas sadalnei.

1.13. Muzeja-darbnicas teritorija blakus projekt€jamam pazemes atkritumu tvertném
projektét kabeJu komutacijas sadalni ar vismaz trim droSinataju listém un uzskaites modulj
diviem elektroenergijas skaititajiem (KS1073), vai arT atsevisku kabelu komutacijas sadalni ar
vismaz trim Iistém un atsevisku divvietigu uzskaites sadalni uz pamatnes.

1.14. Projektét ZS KL Al-4x150 no projekt&jamas KS1074 zem ielas, kur savienot
mont&jot savienojuma uzmavu ar esofo ZS KL Al-4x150 (demonté&jama KS1073-KS1074)
virziena uz demontgjamo KS1073.

L.15. Projektet ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1073, kur savienot montgjot
savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Al-4x150 (demontgjama KS1073-KS1074) virziena uz
demontgjamo KS1074.

1.16. Projektet ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1073, kur savienot montgjot
savienojuma uzmavu ar eso3o ZS KL Al-4x150 virzieni uz GVL Kapteinu iela.

1.17. Projektgjama KS1073 no demontSjamas KS1073 parvietot elektroenergijas
skaititajus IpaSumicm K.Valdemara iela 23 un K. Valdemara iela 19.

1.18. Projektst pécuzskaites ZS KL Al-4x16 no projektgjamas KS1073 uz IpaSumu
K.Valdemara iela 23, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Al-4x16.

1.19. Projektet pecuzskaites ZS KL Cu-5x16 no projekt€jamas KS1073 uz fpasumu
K.Valdemara iela 19, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar eso$o ZS KL Cu-5x16.

1.20. Muzeja-darbnicas teritorija starp demont&jamo TP965 un IpaSuma K.Valdemara
iela 10 Zogu projektet kabelu komutacijas sadalni ar vismaz trim drosinataju Iistém un
uzskaites moduli Setriem elektroenergijas skaititajiem (KS1072).

1.21. Projektéjama KS1072 no demont&jamas KS1072 parvietot elektroenergijas
skaititajus Ipa§umiem K.Valdemara iela 17-2, K.Valdemara iela 15, K.Valdemara iela 13 un
K.Valdemara iela 9. Mingtiem IpaSumiem projektét pecuzskaites ZS KL Cu-5x16 no
projektgjamas KS1072, kur savienot montgjot savienojuma uzmavas ar esoliem ZS KL Cu-
5x16.
1.22. Projektet ZS KL Al-4x150 no projekt&jamas KS1073, kur savienot montgjot
savienojuma uzmavu ar esoo ZS KL Al-4x150 virziena uz projekt&jamo KS1072.

1.23. Projektét ZS KL Al-4x150 no projekt&jamas KS1072, kur savienot montgjot
savienojuma uzmavu ar esodo ZS KL Al-4x150 virziend uz projekt&jamo KS1073.

1.24. Projektet ZS KL Al-4x150 no projektgjamas KS1072, kur savienot montgjot
savienojuma uzmavu ar esodo ZS KL Al-4x150 virzien3 uz esoso KS1071.

1.25. Projektst ZS KL Cu-5x16 no projekt&jamas KS1072 uz Tpasumu K.Valdemara
iela 11A, kur savienot montgjot savienojuma uzmavu ar esogo ZS KL Cu-5x16.

1.26. Ar Siem tehniskiem noteikumiem tiek anulsts iepriek§ izsniegto tehnisko
noteikumu Nr.101395180 un Nr.101392183 punkts Nr. 2.5.5. un tehnisko noteikumu Nr.JO-
91062 punkti Nr. 2.3.2. un 2.3.3..

1.27. So tehnisko noteikumu prasibas ir iesp&jams realizét tikai vienlaicigi ar tehnisko
noteikumu Nr.101395180, Nr.101392183 un Nr.IO-91062 izbivi vai apvienojot visus $os

tehniskos noteikumus viena projekta.

2. Pargjas prasibas:
Biuvprojektam jaatbilst 01.10.2014. MK noteikumu Nr.573 “Elektroenergijas

raZo§anas, parvades un sadales biivju bavnoteikumi” nosacijumiem.
Projekta elektriskas da]as projekt&§ana javeic 3aja joma sertificétam biivkomersantam.
ElektroietaiSu parblives projekta izstradi un visas ar elektroietaisu parvietoSanu

saistitds izmaksas finansé biivniecibas ieceres ierosinatajs.

o
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Biivniecibas ierosinatajam janoslédz Sadarbibas ligums ar AS “Sadales tikls” par
elektroietaidu parbiives veik$anu.

Lai parbauditu Bavprojekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem, dokumentacija
jaiesniedz izskatiSanai elektroniski KvikSTEPS sisttma, pieteikuma tipa “Projckta
saskapo$ana”, izmantojot apak$uzdevumu “Izskatisana elektroniski”.

Buvprojekta dokumentacija papira formata tiek saskapota péc tam, kad ir pabeigta
elektroniska izskatisana “KvikSTEPS” vidé un to saskano Rietumu tehniskas dajas attiecigas
Tiklu nodalas vaditajs un Rietumu tehniskas dajas elektroinZenieris (S).

3. Bitvprojekta iesnieg¥anas vieta:

Pilna apjoma izstradats un saskanots biivprojekts (3 gab. originali eksemplari un
digitala versija kompaktdiska, kura jabat ieskanstam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem
skanojumiem un piezimém no skanotdjiem *.pdf formata, trases plans un principiala shéma
*.dwg formata, LKS-92TM koordinatu sistéma, materialu un darbu apjomu specifikacija * xls
formata) jaiesniedz AS "Sadales tikls" Tiklu parvaldibas funkcija, Rietumu tehniskaja dala
23.kab., Zvaigznu iela 5, Ventspilf.

4. Papildus tehniska informacija:

Sikaka informacija par darba apjomiem un projekt&Sanas nosacljumiem:

Tiklu parvaldibas funkcijas Rietumu tehniskas dalas elektroinZenieris Janis Donin§
(Zvaigzpu iela 5, Ventspils), talr. 63610947.

Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmanto$ana energoapgadei pirms
visa blvobjekta pienemsanas ekspluatcija pielaujama, ieverojot drosibas tehnikas un darba
aizsardzibas prasibas. Bivprojekta iek]aut izvertgjumu par biives izmantoSanas piejaujamibu
biivdarbu laika.

Projekta jaieklauj ar Rietumu tehniskds dajas attiecigas Tiklu nodalas vaditaju un
Rietumu DC vaditdju elektroniski KvikSTEPS sistdma saskanpota vienlinijas shéma, darbu
veikSanas plans, noradot objekta izbiivei nepiecie$amo atslégumu skaitu un katra atsléguma
ilgumu.
Projekta jaieklauj demontéto elektroietai§u un elektromaterialu Demontaas aktu(s).
Katram tehniskajam objektam jasagatavo savs DemontaZas akts. Akta(os) nosaka
demont&jamo materialu aplésto daudzumu un piegades vietu. DemontdZas aktu(s), péc
projektetaja pieprasijuma, sagatavo attieciga Ekspluatacijas iecirkna Ekspluatacijas meistars.

Darbu un materialu specifikacijas jasagatavo atseviSki katram tehniskajam objektam,
atbilstoi AS "Sadales tikls" Tehniskajam noradjjumam “Par tehniskd objekta definiciju®.
Tehnisko objektu robeZas noradit projekta vienliniju shema.

Lai mazinatu atslégumu skaitu un apjomu, projekta pielietot spriegumaktivu darbu
metodes, atbilstosi to izpildes tehnologiskajam kartem.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no to apstiprinasanas dienas.

Pielikuma:

K.Valdemara iela sadalpu parneSanas skice uz 1 Ip.

Rietumu dalas vaditajs Maris Bérzin3

Viesturs Roms 63610968
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Akciju sabiedriba “Sadales tikis”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv
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Liepaja Ventspils brivostas parvalde,

29.01.2018. Nr. 309800-09.04/114 Japa iela 19, Ventspils, LV-3601
Uz 19.01.2018. Nr. A/TN/DP-8.1/65

Par tehniskiem noteikumiem TP9111 un TP965 demontazai

Par tehniskajiem noteikumiem TP9111 un TP965 demontazai Kr. Valdemara iela,
Ventspili.

Ar 3o tiek anuléti izsniegtie TN TP965 demontaZai un pieslégumam pie TP9111 (TN
Nr.103895167).

So projektu iespgjams realizét vienlaicigi vai pée projektu (TN pieslégumiem
Nr.101392183 un Nr.101395180) realizacijas, kad ir izbuivéti jaunie pieslégumi Ventspils
brivostas parvaldes Kapteindienestam un Darbnicai-muzejam)

1. Izstraddajot bivprojektu jaievero sekojosi nosacijumi:

1.1 Bivprojektu izstradat atbilsto$i 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.573 "Elektroenergijas raZzo$anas, parvades un sadales biivju biivniecibas kartiba" prasibam,
ka arT ievérojot citus Latvijas Republika sp€ka esoSos normativos aktus (Latvijas
blvnormativus, PaSvaldibu saistoSos noteikumus, Latvijas energostandartus u.c.), kas regulé
elektroietaiSu projektéSanu un izbiuvi.

1.2. Projekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi AS
“Sadales tikls” apstiprinatam elektrotiklu materidlu un iekartu grupu, apak$grupu un
kategoriju katalogam un darbu kalkulaciju sarakstam.

1.3. levérot IpaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumus elektroparvades liniju
aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pienemts 1997. gada 5.februari) 16., 35. un
45. pantu.

1.4. EsoSam elektroietaisém jabiit iezim&tam projekta. Projekta jaizce] esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas.

1.5. InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Latvijas biivnormativam LBN
008-14 "InZeniertiklu izvietojums".

1.6. Projekta seguma augstuma atzimes saskanot ar esoSo kabelu augstuma atzimém.
Eso30 kabe]u augstuma atzimes projekta izstrades gaita precizet daba.

1.7. Nodrosinat brivu pieklfiSanu jebkura diennakts laika AS "Sadales tikls" ipa§uma
un parvaldiba esoSajam elektroietaisem. Aizliegts aizkraut pievadcelus un pieejas elektrisko
tiklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu Zogu bivniecibas
gadijuma janodrodina pieeju elektrisko tiklu blivém (transformatora apaksstacijam, sadales
punktiem) un liniju komutacijas (parslégsanas) punktiem.

1.8. Vietas, kurds projekt€jamas komunikacijas Sk&rsos esoSos elektroparvades
kabelus, paredz&t tos papildus mehaniski aizsargat, ievietojot caurulés. Veicot darbus
aizsargjoslas, kuru de] nepiecieSams objektu aizsargat, tie javeic péc saskanoSanas ar
elektroietaises valditaju ( tehnisko noteikumu izdevéju). S AN B 3

&
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Venispils brivostas parvalde
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1.9. Zemes rakSanas darbu izpildi elektroparvades pazemes kabelu Iiniju aizsardzibas
josla veikt saskana ar AS "Sadales tikls" Rietumu Tehniskas dalas Ventspils tiklu nodalas
izsniegtu rakSanas darbu saskanojumu.

1.10. EsoSos kabelus, kuri péc projekta Isteno3anas atrastos zem brauktuves paraléla
virziena, iznest uz gaj&ju celu vai zalo zonu.

1.11. Iebrauktuvés un krustojumos, ka arT vietas, kur brauktuvi $kérso esosie kabeli
paredzet rezerves caurules ar noturibu 1250N.

1.12. AtseviSkos gadijumos, ja biives novietojums skar aizsargjoslu, un to nav
lespEjams izbUvet cita vietd, ir iespgjama elektroparvades linijas parvietoSana vai parbiive, ja
iesp&jams atrast atbilstoSu tehnisku risinajumu. Elektrisko tiklu objektu parvietoSanu vai
parbivi pe€c pamatotas nekustama ipasuma Ipasnieka prasibas veic par vina lidzekliem.
(Energétikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Bavniecibas ierosinatajam,
lai parvietotu (parbuvétu) elektroapgades objektu, ir jAorganizé parvietoSanas (parbiives)
projekta izstrade un realiz€8ana, un ta javeic lidz objekta biivdarbu sakumam, par ko jabit
noradei projekta un paskaidrojumu raksta.

1.13. Pirms saskapoSanas ar visam institicijim un organizacijam, kas izdevusas
tehniskos noteikumus un ar persondm, kuru ipaSuma tiesibas tiek skartas, blvprojekta
dokumentacija jaiesniedz izskatiSanai elektroniski AS “Sadales tikls” sistéma KvikSTEPS,
izveloties pieteikuma tipu “Projekta saskano$ana” un izveidojot apakSuzdevumu “Izskatisana
elektroniski”. Par buvprojekta elektronisko izskatiSanu atbildiga persona no AS “Sadales
tikls” puses ir Rietumu Tehniskas dajas elektroinZenieris Janis Donins.

1.14. Buvprojekta dokumentacija papira formata tiek saskanota tikai p&c tam, kad ir
pabeigta elektroniska izskatiSana sistéma KvikSTEPS. Bivprojektu saskapo Rietumu
Tehniskas dalas elektroinZenieris Janis Donin§ un Rietumu Tehniskas dalas Ventspils tiklu

nodalas vaditajs.

2. Tehniskie noteikumi 10-91062 esoso elektrotiklu parcelSanai:

2.1. Vid. sprieguma elektroietaises:

2.1.1. TP965 10kV sadalng atvienot un demontét pienakoSos kabelus (TP9111-TP965
un TP965-TP9%41).

2.1.2. TP9111 10kV sadalné atvienot un demont&t piendkoSos kabelus
(TP9111-TP9105 un TP9111-TP965).

2.1.3. TP9105 10kV sadalng atvienot un demontét pienako3o kabeli TP9105-TP911 1).

TP941 10kV sadalng atvienot un demontét pienakoso kabeli TP941-TP965.

2.2. Transformatoru apaksstacijas:

2.2.1. No TP965 demontét AS “Sadales tikls” operativos apzim&jumus, 10/0.4kV
transformatoru, ZS sadalnes ar komercuzskaiti un ZS KL (TP965-KS1072).

222. No TP911l demontet AS “Sadales tikls” operativos apzimejumus,
komercuzskaiti un ZS KL (TP9111-KS1074).

2.3. 0.4kV elektroietaises:
2.3.1. Istenojot objektu tiek likvidéti esosie VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDES

elektroapgades pieslégumi DARBNICA K. Valdemara iela 12 (25A, 400V) un KAPTEINA
DIENESTS K. Valdemara ield 14 (2 gab. 50A, 400V).

2.3.2. Projekta paredzét esosas KS1072 sadalnes nostiprinasanu.

2.3.3. Izbtuvet 0.4kV kabeli AXMK-4x240mm?2 no KS1074 uz USI (tiks izbuvets

saskana ar TN Nr.101392183 un Nr.101395180).

3. Jiis organizejat projekta izstradi elektroietaiSu parvietosanai, projekta sastivs:
3.1. Projekta ieklaut slégto TP &ku nojaukSanas planus ar nojaucamas &kas
inventarizacijas lietu un €kas parvaldiSanas pilnvaru, ievérojot MK noteikumu Nr.529 "Eku



blivnoteikumi" prasibas

3.2. Galvenie tehniskie raditaji un visparéjie noradijumi;

3.3. Situacijas plans;

3.4. Elektrolinijas trases plans M 1:250; _

3.5. Parejas par skérsliem un $kérsojumi ar citam inZenierkomunikacijam;

3.6. VS vienliniju shéma un elektroapgades principiala aprékinu shéma;

3.7. Galveno darbu apjoms (TP, 0.4kV tikls atbilstosi TP un attiecigi atsevigki
demontaZu). Darbu specifikacija ir jasadala pa tehniskiem objektiem - TP ir atsevigks
tehniskais objekts, VS katra nozare ir atsevisks tehniskais objekts, bet magistrale tiek dalita,
lai posms nav garaks ka 10 km. ZS tehniskais objekts ir TP pievienotais ZS elektrotikls (1kV
tiek dalfts atseviski);

3.8. Materialu specifikacija. Projekta specifikacija katrai materiala pozicijai ieklaut
materialu kategorijas kodu no ST apstiprinata kategoriju saraksta;

3.9. Darbu veiksanas/izpildes projekts (saskanot ar Rietumu tehniskas dalas Ventspils
tiklu nodalas vaditaju), kura noraditi visi veicamie darbi, nepieciesama tehnika un personals,
atslégumu skaits un laiks, klientu atsléguma stundu skaits. Ja nepiecieSams, izstradat vairakus
variantus $o darbu veik3anai;

3.10. Zemes Tpasnieku saskanojumu protokoli.

4. AS "Sadales fikis" Rietumu tehniskaja dala, Rigas ield 56, Liepdja Jums
jaiesniedy:

4.1. Tris projekta originala eksemplari papira forma ar visiem saskana ar likumdoganu
nepiecieSamajiem originalajiem skanojumiem un 1 digitali (CD formata AUTOCAD 2006 vai
agraka versija);

4.2. lesniegums par Jiisu izvéléto montazas organizaciju ar pielikuma pievienoto
montazas darbu tami, un darbu veik3anas laika grafiku;

4.3. AS "Sadales tikls" sagatavo Ligumu (starp Jums un AS "Sadales tikls") par
elektroietaiSu parvietoSanu;

4.4. Péc Liguma noslég$anas un montazas darbu apmaksas AS "Sadales tikls" slédz
[tjgumu ar Jasu izvéléto montazas darbu veicgju.

4.5.  ElektroietaiSu parvietofanu apmaksa atbilsto 03.09.1998. LR likuma
“Energetikas likums” 23.panta 2.dalas, nekustama ipaSuma Ipasnieks (tehnisko noteikumu
prasitajs).

4.6. P&c buvniecibas darbu pabeigianas sanemt AS "Sadales tikls" atzinumu par darbu
veikSanu atbilstosi So tehnisko noteikumu prasibam.

Tehniskie noteikumi derigi 1 (vienu) gadu.

Rietumu tehniskas dalas vaditaja p.i. Kristaps Kerve

Ivars Strelévics 63410330
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26.01.2018 2. pielikums
ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskie noteikumi
(projektesanas uzdevums)

Nr. 101395180
Derigi Iidz 26.10.2018

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesléguma pieprasitajs: Ventspils brivostas parvalde
Talr: 29393569

1.2. Piesledzamas elektroietaises atrasanas vieta:
Zemes vienibas kadastra apzim&jums: 27000010902
Koordinatas—X: 0 Y: 0

1.3. Piesledzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesleguma raksturojums: Jauns pieslégums

1.5. Tehniskie raditaji:

Lo . Vienlai- Ievada
Lielakais Palai- ~ - = :
elektro- Sanas Kapa cigd aizsar- Sprie-
Piesledzamas elektroietaises Pyl = uzstadita maksi- dzibas p Fazu
Nr. s dzingjs vai | stravas ; s - gums :
atra3anas adrese aparits lielums jauda mala aparata ) skaits
l(i’kw) (A) (kW) slodze nominala
(kW) strava (A)
Esosie 0 0 0 0 0 0 0
1 K. Valdemara iela 12, Ventspils | Kopa nepieciesams |0 0 0 64 100 400/230 3
Atlauts 0 0 0 64 100 400/230 3
1.6. Buvprojekta veids un izbiives kartas:
VienkarSots tehniskais projekts. Viena izbiives karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. Barosanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 166 - Venta
10 kV Linija F2 F1
Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) =0 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods:
Nr. SP, FP VS TP VA
1. - TP9105 Z10 - Z14

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.3.1. Nav.
2.4. Transformatoru apaksstacijas:
2.4.1. TP9105 KS1 0.4kV sadalng Z10 grupa uzstadit jaunu NH2 dro$inatajsledzi un atbilsto$a nominala
drog§inatajus.
2.4.2. TP9105 KS2 0.4kV sadalng Z14 droSinatajsledzi uzstadit atbilsto$a nominala droinatajus.
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. Nekustamaja TpaSuma ar kadastra numuru 2700010904 pie Kapteina dienesta €kas uz pamatnes uzstadit
divas uzskaites sadalnes KKM-4+USM-2/100 (skicé apzim&umi US1 un US2). US1 sadalné paredzet uzskaiti
"Kapteina dienests" 100A. US2 paredzgt uzskaites "Kapteina dienests" 100A un "Ostas darbnicas" 100A.
2.5.2. No TP9105 Z10 droSinatajsledza projektét 0.4kV kabelu liniju ar Skérsgriezumu 4x240mm2 uz
projekt&jamo US1 sadalni.
2.5.3. No TP9105 Z14 drosinatajslédza projektét 0.4kV kabelu liniju ar skérsgriezumu 4x240mm2 uz
projektgjamo US2 sadalni.
2.5.4. Projektet 0.4kV kabelu liniju ar Skérsgriezumu 4x240mm?2 starp abam projektéjamam US1 un US2
sadalném.
2.5.5. Projektejama US1 sadalné pieslégt ParvietoSanas objekta [0-91062 izbiivéto 4x240mm2 kabelu Iiniju
(virziena uz KS1074).
2.6. ElektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza:

uz Lietotaja kabe]linijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalng.

Par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
2.7. Pargjas prasibas:
2.7.1. Buvprojektu izstradat atbilstoSi 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.573 "Elektroenergijas
razoSanas, parvades un sadales buvju biivniecibas kartiba" prasibam, ka ari ievérojot citus Latvijas Republika
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speka esoSos normativos aktus (Latvijas biivnormativus, PaSvaldibu saistoSos noteikumus, Latvijas
energostandartus u.c.), kas regulé elektroietaiSu projektéSanu un izbiivi.
2.7.2. Projekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi AS "Sadales tikls" apstiprinatam
elektrotiklu materialu un iekartu grupu, apak§grupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulaciju sarakstam.
2.7.3. Materialu specifikacija un darbu apjomi atseviski jaizdala pa tehniskajiem objektiem. Atsevisks tehniskais
objekts ir: VS EPL magistrales posms (ne garaks ka 10 km), VS EPL nozare, TA, ZS EPL (pie viena TP
pievienotais elektrotikls). Tehnisko objektu robezas janorada vienliniju shéma.
2.7.4. Pirms saskanoSanas ar visam institlicijam un organizacijam, kas izdevus$as tehniskos noteikumus un ar
personam, kuru TpaSuma tiesibas tiek skartas, biivprojekta dokumentacija jaiesniedz izskati$anai elektroniski AS
"Sadales tikls" sisttma KvikSTEPS, izv&loties pieteikuma tipu "Projekta saskanoSana" un izveidojot
apakSuzdevumu "IzskatiSana elektroniski". Par biivprojekta elektronisko izskatiSanu atbildiga persona no AS "
Sadales tikls" puses ir Rietumu Tehniskas dalas darbinieks Janis Donins.
2.7.5. Buvprojekta dokumentacija papira formata tiek saskanota tikai p&c tam, kad ir pabeigta elektroniska
izskatiSana sisttma KvikSTEPS. Buvprojektu saskano Rietumu Tehniskas dalas darbinieks Janis Donins,
Rietumu Tehniskas dalas Ventspils vai Liepajas nodalas vaditajs.
2.7.6. Projekta eksemplaru skaits : 3 (tris) eks. ar originaliem saskanojumiem, un vienu eks. digitala veida
AutoCAD2006 versija (CD). Projektam jabiit izstradatam ievérojot Latvijas koordinatu sistemu (LKS-92TM) un
Baltijas jliras augstuma sistému un jabut savienojamam un izmantojamam Gis Xpower sisteéma.
2.8. Buvprojekta izstrades termins:

26.10.2018
2.9. Buvprojekta iesniegSanas vieta:

2.9.1. AS Sadales tikls Rietumu tehniska dala, Rigas iela 56, Liepaja.

3. PAPILDUS INFORMACIJA.

Informgjam, ka piesléguma izblive var tikt turpinata, ja esat objekta Tpasnieks/tiesiskais valditajs vai
darbojaties objekta TpasSnieka/tiesiska valditaja varda, pamatojoties uz pilnvaru.

3.1.1. Elektroenergijas skaititajs tiks uzstadits tikai p&c sistémas lietotdja "AKTS par Lietotdja elektroietaisu
izbuvi" iesniegSanas AS Sadales tikls.

3.1.2. Lai nodroSinatu uzskaites pievieno$anu, klientam piesléguma vieta jasagatavo atbilstosi AS "Sadales tikls"
prasibam, ar kuram var iepazities AS"Sadales tikls" majas lapas www.sadalestikls.lv sadala "Piesléguma vietas
sagatavoSana".

3.1.3. Informacija par registrétajiem elektroapgades projektétajiem ir pieejama Biivniecibas informacijas sistému
majas lapa www.bis.gov.lv

3.1.4. Preciza piesléguma maksa tiks noteikta tikai piesléguma liguma p&c saskanota biivprojekta iesniegSanas
AS "Sadales tikls" un bavkomersanta noteikSanas. Piesléguma iertkoSanas izmaksas var mainities atkariba no
buvprojekta noteikto elektroietaiSu apjomiem.

3.1.5. Iespgjamas kopgjas piesleéguma izmaksas nav ieklautas sist€mas lietotaja elektroietaisu (pécuzskaites
elektrotiklu) iertkoSanas izmaksas, kuras 100% apmera sedz sistémas lietotajs. [zmaksas nav ieklautas ar1
projektésanas izmaksas.

3.1.6. Iespgjamas piesléguma iertkoSanas izmaksas ir aprékinatas, nemot veéra to, ka tiek ierikoti pieslégumi arT
citu sistémas lietotaju vajadzibam. Piesléguma maksa tiek sadalita starp Siem Lietotajiem proporcionali katram
lietotajam paredzgtajai atlautajai slodzei. Ja kads no lietotajiem atsakas no piesléguma realiz€$anas, tad attiecigi
mainisies arT JUsu piesléguma ierikoSanas izmaksas.)

3.1.7. Projektu iesp&jams relizet vienlaicigi ar [0-91062 projektu TP9111 un TP965 demontaza Kr.Valdemara
iela.

Sistémas lietotajs, kura elektroietais€ém nav pielaujami elektroenergijas piegades partraukumi, veic
papildpasakumus nepiecieS8ama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas
avotus, piesaistot parvietojamos elektroenergijas raZoSanas generatorus. Sistémas lietotajs, kura
elektroietaisem saimnieciskas darbibas nodro$inasanai (jutigas automatikas, elektroniskas ierices,
piemé&ram, dators) nav pielaujamas TslaicTgas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSama
elektroapgades droSuma sasniegSanai veic papildpasakumus, uzstadot nepartrauktas baroSanas avotu
(UPS).

* Noteikumos lietotie iesp&jamie salsinajumi:
ZS - Iidz 1kV elektrotikls;
EPL — elektroparvades linija;
GVL, GL - gaisvadu Iinija;
KL — kabellinija;
SP, FP — sadales (fidera) punkts;



TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotikls;
A/ST. - 110/6-20kV baroSanas apaksstacija.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta
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26.01.2018 2. pielikums
ElektroietaiSu iertkoSanas Tehniskie noteikumi
(projektesanas uzdevums)

Nr. 101392183
Derigi Iidz 26.10.2018

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesleguma pieprasitajs: Ventspils brivostas parvalde
Talr: 29393569

1.2. Piesledzamas elektroietaises atrasanas vieta:
Zemes vienibas kadastra apzimgjums: 27000010904
Koordinatas —X:0Y: 0

1.3. Piesledzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesleguma raksturojums: Jauns pieslegums

1.5. Tehniskie raditaji:

e . Vienlai- Ievada
Lielakais Palai- = g s
. - elektro- $anas Rl ciga alzsar- Sprie-
N Pieslédzamas elektroietaises L - uzstadita maksi- dzibas Fazu
r. o dzingjs vai | stravas ; . = gums :
atraSanas adrese aparits lielums jauda mala aparata ) skaits
?kW) (A) (kW) slodze nominala
(kW) strava (A)
Esosie 0 0 0 0 0 0 0
1 K. Valdemara iela 14, Ventspils | Kopa nepieciesams |0 0 0 64 100 400/230 3
Atlauts 0 0 0 64 100 400/230 3
Esosie 0 0 0 0 0 0 0
2 | K. Valdemara iela 14, Ventspils | Kopa nepiecieSams |0 0 0 64 100 400/230 3
Atlauts 0 0 0 64 100 400/230 3
1.6. Biivprojekta veids un izbiives kartas:
VienkarSots tehniskais projekts. Viena izbtives karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. Barosanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 166 - Venta
10 kV Linija F2 F1
Kapacitativa zemessléguma strava: I (¢) =0 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods:
Nr. SP, FP VS TP ZS
1. - TP9105 Z10 - Z14

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.3.1. Nav.
2.4. Transformatoru apakSstacijas:
2.4.1. TP9105 KS1 0.4kV sadalng Z10 grupa uzstadit jaunu NH2 dro§inatajslédzi un atbilstoSa nominala
dro$inatajus.
2.4.2. TP9105 KS2 0.4kV sadalng Z14 droSinatajslédzi uzstadit atbilstoSa nominala dro§inatajus.
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. Nekustamaja TpaSuma ar kadastra numuru 2700010904 pie Kapteina dienesta gkas uz pamatnes uzstadit
divas uzskaites sadalnes KKM-4+USM-2/100 (skic€ apzim&jumi US1 un US2). US1 sadalné paredzét uzskaiti
"Kapteina dienests" 100A. US2 paredzet uzskaites "Kapteina dienests" 100A un "Ostas darbnicas" 100A.
2.5.2. No TP9105 Z10 drosinatajsledza projektet 0.4kV kabelu liniju ar Skérsgriezumu 4x240mm?2 uz
projekteéjamo US1 sadalni.
2.5.3. No TP9105 Z14 drosinatajsledza projektet 0.4kV kabelu liniju ar skérsgriezumu 4x240mm2 uz
projektéjamo US2 sadalni.
2.5.4. Projektet 0.4kV kabelu liniju ar $kérsgriezumu 4x240mm?2 starp abam projektéjamam US1 un US2
sadalném.
2.5.5. Projektgjama US1 sadalne pieslégt ParvietoSanas objekta [0-91062 izbiivéto 4x240mm2 kabelu liniju
(virziena uz KS1074).
2.6. ElektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza:

uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalng.

Par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs




2.7. Pargjas prasibas:
2.7.1. Buvprojektu izstradat atbilstosi 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.573 "Elektroenergijas
razoSanas, parvades un sadales biivju biivniecibas kartiba" prasibam, ka ari ievérojot citus Latvijas Republika
speka esoSos normativos aktus (Latvijas buvnormativus, PaSvaldibu saistoSos noteikumus, Latvijas
energostandartus u.c.), kas regul€ elektroietaiSu projektgSanu un izbavi.
2.7.2. Projekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi AS "Sadales tikls" apstiprinatam
elektrotiklu materialu un iekartu grupu, apak$grupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulaciju sarakstam.
2.7.3. Materialu specifikacija un darbu apjomi atseviski jaizdala pa tehniskajiem objektiem. Atseviks tehniskais
objekts ir: VS EPL magistrales posms (ne garaks ka 10 km), VS EPL nozare, TA, ZS EPL (pie viena TP
pievienotais elektrotikls). Tehnisko objektu robezas janorada vienliniju sheéma.
2.7.4. Pirms saskanoSanas ar visam institlicijam un organizacijam, kas izdevusas tehniskos noteikumus un ar
personam, kuru TpaSuma tiesibas tiek skartas, biivprojekta dokumentacija jaiesniedz izskati$anai elektroniski AS
"Sadales tikls" sisttma KvikSTEPS, izveloties pieteikuma tipu "Projekta saskano$ana" un izveidojot
apakSuzdevumu "Izskati$ana elektroniski". Par biivprojekta elektronisko izskatiSanu atbildiga persona no AS "
Sadales tikls" puses ir Rietumu Tehniskas dalas darbinieks Janis Donigs.
2.7.5. Buvprojekta dokumentacija papira formata tiek saskanota tikai p&c tam, kad ir pabeigta elektroniska
izskatiSana sisttema KvikSTEPS. Buvprojektu saskano Rietumu Tehniskas dalas darbinieks Janis Donins,
Rietumu Tehniskas dalas Ventspils vai Liepajas nodalas vaditajs.
2.7.6. Projekta eksemplaru skaits : 3 (trTs) eks. ar originaliem saskanojumiem, un vienu eks. digitala veida
AutoCAD2006 versija (CD). Projektam jabiit izstradatam ievérojot Latvijas koordinatu sistému (LKS-92TM) un
Baltijas jiiras augstuma sistému un jablit savienojamam un izmantojamam Gis Xpower sistéma.
2.8. Buvprojekta izstrades termins:

26.10.2018
2.9. Buvprojekta iesniegSanas vieta:

2.9.1. AS Sadales tikls Rietumu tehniska dala, Rigas iela 56, Liepaja.

3. PAPILDUS INFORMACIJA.

Inform&jam, ka piesléguma izbiive var tikt turpinata, ja esat objekta ipasnieks/tiesiskais valditajs vai
darbojaties objekta Tpasnieka/tiesiska valditaja varda, pamatojoties uz pilnvaru.

3.1.1. Elektroenergijas skaititajs tiks uzstadits tikai p&c sistémas lietotaja "AK TS par Lietotaja elektroietaisu
izblivi" iesniegSanas AS Sadales tikls.

3.1.2. Lai nodroSinatu uzskaites pievienoSanu, klientam piesléguma vieta jasagatavo atbilsto$i AS "Sadales tikls"
prasibam, ar kuram var iepazities AS"Sadales tikls" majas lapas www.sadalestikls.lv sadala "Piesléguma vietas
sagatavoSana". o

3.1.3. Informacija par registrétajiem elektroapgades projektétajiem ir pieejama Biivniecibas informacijas sistému
majas lapa www.bis.gov.lv

3.1.4. Preciza piesléguma maksa tiks noteikta tikai piesléguma liguma péc saskanota biivprojekta iesniegSanas
AS "Sadales tikls" un bivkomersanta noteik$anas. Piesléguma iertko$anas izmaksas var mainities atkariba no
biivprojekta noteikto elektroietaiSu apjomiem.

3.1.5. Iespgjamas kopgjas piesléguma izmaksas nav iek]autas sist€émas lietotaja elektroietaiSu (pécuzskaites
elektrotiklu) iertkoSanas izmaksas, kuras 100% apmera sedz sisteémas lietotdjs. [zmaksas nav ieklautas ar
projektéSanas izmaksas.

3.1.6. Iespgjamas piesléguma iertkoSanas izmaksas ir aprékinatas, nemot veéra to, ka tiek ierikoti pieslégumi ari
citu sist€émas lietotaju vajadzibam. Piesléguma maksa tiek sadalita starp Siem Lietotajiem proporcionali katram
lietotajam paredzetajai atlautajai slodzei. Ja kads no lietotajiem atsakas no piesléguma realize3anas, tad attiecigi
mainisies arT Jisu piesléguma iertko$anas izmaksas.)

3.1.7. Projektu iesp&jams relizét vienlaicigi ar [0-91062 projektu TP9111 un TP965 demontaZa Kr.Valdemara
iela.

Sistémas lietotajs, kura elektroietaisém nav pielaujami elektroenergijas piegades partraukumi, veic
papildpasakumus nepiecieSama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas
avotus, piesaistot parvietojamos elektroenergijas raZoSanas generatorus. Sistémas lietotdjs, kura
elektroietaiseém saimnieciskas darbibas nodrosinasanai (jlitigas automatikas, elektroniskas ierices,
piemé&ram, dators) nav pielaujamas Islaicigas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSama
elektroapgades droSuma sasniegSanai veic papildpasakumus, uzstadot nepartrauktas baro$anas avotu
(UPS).

* Noteikumos lietotie iespgjamie saisinajumi:

ZS - 1idz 1kV elektrotikls;
EPL — elektroparvades linija;
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GVL, GL — gaisvadu linija;

KL — kabellinija;

SP, FP — sadales (fidera) punkts;

TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotikls;

A/ST. - 110/6-20kV baro$anas apaksstacija.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta
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2018.gada 02.maija

Ventspili

ProjektéSanas uzdevums

1 2 3
1. | Projektéjama objekta
“10kV un 0.4kV kabellinijas parbive K. Valdemara iel, Ventspili”
Nosaukums
2. | Pasititaja organizacijas | Ventspils brivostas parvalde
talrunis, fakss, -pasts | 1 (3622586, fakss 63621297 e-pasts: info@vbp.lv
3. | Bavniecibas veids Parbidive
4. | Visparigd informacija | Izstradat Bivprojektu “10kV un 0.4kV kabellinijas parbive K.
Valdemara iela, Ventspili”.
Kad. Nr. 27000010902; 27000010904; 27000010906; 27000011713
5. | Projektésanas Buvprojekta risindt un paredzét:
uzdevuma apraksts
- EsoSajas TP965 un TP9111 atvienot visus pienakosos kabelus un
- demaonté visas ickartas.

- Esosas sadalnes KS 1072; KS 1073; KS 1074; KS 1075 parcelt un
pieslégt esoSos saglabajamos tiklus. Projektéjamo kabelu trasi
precizét projektéSanas gaita.

- Pie Kapteina dienesta ékas uzstadit divas uzskaites sadalnes
jaunajiem pieslégumiem.

- Paredz@t pieslégt Kapteina dienesta éku.

- Paredzet demont@t esoso apgaismojuma sadalni pic KS1072.

- Respektét buvprojektus:

- “STRASA KONSULTANTI" SIA - Siltumtrase posma no
Rigas ielas Iidz “Jiras Vartiem™ K. Valdemara iela, Ventspili;
- SIA “SBI-Ventspils™ - Ostas ielas izbiive posma no
K.Valdemara ielas lidz “Ostas kapteina dienestam” un
K.Valdemara ielas 12/14 teritorijas labiekartojums, Ventspilt
6. | Ipasie nosacijumi Sakot projektésanas darbus, Pasititajs iesniedz Izpilditajam:
1. ProjektéSanas uzdevumu;
Projektu saskanot ar visiem skarto komunikaciju ipagnickiem.
7. | Buvprojekta sastavs Pasutitajam nododams Bavprojekts, kura sastava jabit:

1. Visparigie raditaji;

2. Generalplans;

3. Raksturigie griezumi;

4. Darbu apjomi/specifikacija;
5. Vienliniju tiklu shéma.
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8. | Buvprojekta
eksemplaru skaits

8 cksemplari papira formata (6 pasititajam +1 bavvaldei, +1
projektétajam);

2 eksemplari elektroniska formata (CD): Teksta materiali elektroniska
forma, izmantojot Microsoft Office programmnodroSinajumu.
Grafiskos materidlus ieteicams noformét, izmantojot AutoCAD (*.dwg
formata) programmnodro8inajumu. Viss projekts kopa * pdf formata

9. | ProjektéSanas laiks

1 (viena) méneSu laika no liguma noslégSanas briza. Terminos
neietilpst laika posms, kad buvprojekts atrodas saskanoSana kada no
atbildigajam institacijam.

Parvaldnieka vietnieks,
Tehniskas nodalas vaditajs

/':/C;/‘?
o F
AT .
7 P M.Petrovskis
. rd
/ ,’v/
P
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VI DIGITALAIS
SN

Ventspils pilsétas padvaldibas iestade
VENTSPILS DIGITALAIS CENTRS

UENTSPILS

o pEmm . § g

Q Akmenu iela 3, Ventspils, L3601 %, 63607607 < vdc@ventspils.lv @ www.digitalaiscentrs.lv

Ventspill
Dokumenta datums ir ta
elektroniskas parakstisanas
laiks

Uz 08.05.2018. Nr. 3-0029
Nr. 1-8/92
SIA “"ENERGOPROJEKTS”
valdes priekSsedétdjam Dz. Salmipam

Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz JUsu 2018.gada 8.maija iesnieguma Nr. 3-0029 izteikto lGgumu izsniegt tehniskos
noteikumus objektam “10kV un 0.4kV kabe|linijas parbOve K. Valdemara ield, Ventspili”, Ventspils pilsétas
pasvaldibas iestade "Ventspils Digitalais centrs" |0dz saglabat neskartu eso3o Ventspils pilsétas optisko datu
parraides sakaru kanalizaciju.

el st DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO -
ra vietn - ‘
rextora vietieis PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU oze

E. Sifers
edgars.sifers@ventspils.lv
63607607

A



VENTSPILS
SILTUMS

LATVIJAS REPUBLIKA

PASVALDIBAS SIA “VENTSPILS SILTUMS”
Vienotais registracijas Nr. 40003007655
Talsu iela 84, Ventspili, LV- 3602
Talrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilt

10.05.2018.  Nr.8-1.1/_ 479
Uz 07.05.2018. Nr.3-0026

SIA ,,Energoprojekts”

valdes priek$sédétajam
D.Salmina kgm

Elektriku iela 8, Ventspili, LV-3601

Par tehniskajiem noteikumiem

Izskatot Jusu objekta “10kV un 0,4kV kabellinijas parbive K.Valdemara ield, Ventspili”
planus, informéjam, ka objekta teritorija ir ieprojektéta siltumtrase (skat. planu pielikuma).
Ir SIA “STRASA Konsultanti” 2018. gada izstradats biivprojekts minimala sastava
“Siltumtrase posma no Rigas ielas lidz “Jiiras vartiem” K.Valdemara iela, Ventspili” un
paSlaik tiek gatavots bivprojekts. >

Veicot projektéSanas darbus, ir jarespekté objekta teritorija izprojektéta minéta
bezkanala tipa siltumtrase.

Objekta projekts ir jasaskano ar siltumtrases projekta autoru - SIA “STRASA
Konsultanti” (Braslas ield 19A-5, Riga, LV-1084, t. 67 514 741).

Pielikuma: EsoSas situacijas plans uz 1 Ip.

Valdes priekSsédétaijs ) - A.ﬁiéris

Valdes loceklis T, o f""""”i‘fA.Mertens
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-3122

Ventspils
Datums: 14.05.2018. Pamatojums: PN-3122
Pieprasitajs: SIA “Energoprojekts”, Elektriku iela 8, Ventspils, LV- Kontakttalrunis: 29738479
36001
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: K.Valdemara iela 12, Ventspils

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:

10kV un 0,4kV kabellinijas parbiive K.Valdemara iela, Ventspilt

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Buavprojekta izstrades darbu zona atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikacijas: sakaru

kanalizacija.

icamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

Projekta paredzét SIA Lattelecom esoso sakaru komunikaciju saglabaganu un aizsardzibu, saskana ar
LR Aizsargjoslu likumu un LR Elektronisko sakaru likumu.

Izstradajot tehnisko projektu precizét esoSo komunikaciju ieguldiSanas dzilumu, nepiecieSamibas
gadijuma paredzét to padzilinaSanu. Ja sakaru komunikacijas traucé veikt buavniecibas darbus,
paredzét to parlikSanu. Katru gadijumu saskanot ar SIA ”Lattelecom” un paredzét darbu finansésanu.
levérot komunikaciju savstarpéjos attalumus krusto$anas un tuvinasSanas vietas, saskana ar esosiem
normativiem dokumentiem. Ja, kabelliniju parbaves darbu gaita eso$o sakaru tikla elementu drosiba un
saglabasana nav iespéjama, tad ir jaizstrada tehniskais projekts par eso$o sakaru komunikaciju
parbaveésanu. Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskanots tikai tad, ja pasititijs par

telekomunikaciju parbavésanu noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom.

Skérsojuma vietds ar apakSzemes sakaru tikliem darbus veikt ar rokam, nepielietojot mehanismus,
nodros$inot aizsardzibu esosajai apakSzemes sakaru tiklu saimniecibai.

Tikla parslég$anas darbu veikSana atlauta tikai SIA ,Lattelecom” grupas uznémumam SIA ,,Citrus
solutions”. ParslégSanas darbu veikSanai , pirms parvietoSanas darbu sakuma noslégt ligumu.

Par liguma noslég$anu un konsultacijam vérsties sadarbiba@citrus.lv

Projekta izstradasanas un realizacijas gaita ievérot LR ”Aizsargjoslu likumu”,2014.gada 1.oktobra MK
noteikumu Nr. 500,501,502 prasibas

Nio

TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdosanas datuma.
Papildus nepiecieSama tehniska informacija sanemama Ventspili, Kalku iela 2, talr. 63624424,

Piezimes: Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Ill nodalas, 18. panta, 4. apak$punktu,

elektronisko sakaru tiklu péc nekustama ipaSuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par
attieciga nekustama ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. Projekté$anas un izbaves darbi
veicami saskana ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. Projekta izstrades gadijuma to

saskanot ar:

SIA Lattelecom, PPUD RRN LVN grupa, Kalku iela 2, Ventspils.

Dokuments un ta saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formata.
Elektroniska vidé veidotas EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura
satura sastavdalas nav atdalamas, vai atseviski tas vértéjamas ka nepilnigas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).

Datnes autentiskums parbaudams elektroniska vidé: www.eparaksts.|v.



. Latvijas Republika :
VENTSPILS PILSETAS___!’ASVALDiBAS IESIA_DE “KOMUNALA_I}&RVALPE”

Reg.Nr.90000088935, Uzavas iela 8, Ventspils, LV3601, Latvija, talr.: 63624269, fakss: 63626379,
e-pasts: kom.parvalde@ventspils.lv

_ Ventspilt
2018. gada 11. maija Nr. 1-26/ {6 &
uz 07.05.2018., Nr.3-0028

SIA ,,Elektrikis”
valdes priekSsedétajam
Dzintaram Salminam

Par objekta “10kV un 0.4 kV kabellinijas
parbives projektéSanu Kr. Valdemara iela

1. Biivprojektu izstradat atbilsto§i Ministru kabineta noteikumiem Nr.573
,»Elektroenergijas razoSanas, parvades un sadales biivju bivnoteikumi”

2. Respektet Ventspils pilsetas ielu bavniecibas vadlinijas.

3. Biavprojekta ras€jumu planos uzradit zemes gabalu kadastru robeZas, ielu
sarkanas Itnijas.

4. Bivprojekta ieklaut darbu organizacijas sadalu - skaidrojo$o aprakstu un
satiksmes organizaciju baivdarbu laika. _

5. Respektét biivprojekta “Ostas ielas izbive posma no K.Valdemara ielas lidz
“Ostas kapteina dienestam” un K.Valdemara ielas 12/14 teritorijas
labiekartojums, Ventspili” un kabellinijas risindjumus saskanot ar projekta
autoru.

6. Paredzet esoSo saglabajamo inZenierkomunikaciju aizsardzibu.

7. lzvertét, un ja iesp&jams paredz&t Kr. Valdemara ielas 3kérsojumu ar
caurdures metodi.

8. Precizét ar bivprojekta autoru Ostas ielas izbiives, un teritorijas
labiekartojums biivdarbu robezas un elektroapgades kabelu izbiivei arpus
parbiivéjamas teritorijas paredzét pilnigu segumu atjauno$anu.

9. Pirms seguma atjaunoSanas paredz&t nestsp&jas parbaudi uz Skembu
virskartas, uz ietvém nodroSinat > 80 MPa, uz brauktuvi > 150 MPa,
iebrauktuvém nodro$indt > 150 MPa un zalaja zona pirms melnzemes
uzbérsanas nodro$indt uz pamatnes > 45MPa.

10. Paredz&t atjaunot bojatos zalienus ar augligu melnzemes kartu un jauna
zalaja s€Sanu.

11. Projekta rasgjumos paradit atjaunojamo segumu zonas un projekta uzradit
atjaunojama seguma konstruktivo griezumu.
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12. Saskanot ar Ventspils pils€tas pasvaldibas iestddi ,Komunala parvalde”
biivprojektu.

13. Péc buvdarbu pabeigSanas iesniedzot iesniegumu atzinuma sanemsanai,
pievienot objekta izpildshémas, aktus par seguma konstrukcijas nestspgjas
parbaudeém un biivprojekta atjaunojamo segumu sadalu.

Direktors : A.Kausenieks

G.Bendrats
63620956



PASVALDIBAS SIA «UDEKA» Q:fs\x

TEHNISKA DALA
Registricijas Nr. 41203000983 no 30.09.2004. O
Nor&kinu konts Nr. LV56HABA0001402060108, kods Nr. HABALV 22, AS , Swedbank™ E K

TEHNISKIE NOTEIKUMI
PROJEKTESANAI

2018.gada 9.aprilis
05-03/25

PASUTITAIJS: SIA “Energoprojekts”
OBJEKTS: ,,10 kV un 0.4kV kabellinijas parbiive K.Valdemara iela, Ventspili”

1.

Izstradajot tehnisko projektu pemt vérd, ka projektgjama objekta teritorija atrodas
Ventspils pasvaldibas SIA ,,UDEKA” valdijuma esoSie tidensapgades tikli un
sadzives kanalizacijas tikli.

2. Projekta izstradé ievérot Latvijas blGvnormativa LBN 008-14 ,InZeniertiklu
izvietojums” un ,,Aizsargjoslu likuma” prasibas.
3. Tehniskaja projekta uzradit idenssaimniecibas tiklu skérsojuma vietu griezumus.
4. Ja nav zinamas eso$o Udenssaimniecibas tiklu augstuma atzimes, rakSanas darbus
tiklu tuvuma veikt bez mehanismu pielietoSanas.
5. Projekta eksemplaru elektroniska veida iestitit paSvaldibas SIA ,,UDEKA™.
6. Projekta dokumentaciju saskapot ar pasvaldibas SIA ,,UDEKA”, ieprieks piesakoties
pa tel. 63607297.
7. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izdoSanas dienas.
7
Tehniskas dalas vaditajs /é:/" V.Otomers
P
G.Bane
636 07286

1(1)

SANEMTS

Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija
Talrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912

;V

SIA “Energoprojekts”

E-pasts: udeka@yventspils.lv Datums
Majas lapa: www.udeka.lv NF.
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Valsts kultdras piemineklu aizsardzibas inspekcija

Maza Pils iela 19, Riga, LV - 1050, talr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Riga

30.05.2018. Nr.05-04/2942
Uz 08.05.2018. iesniegumu
(Registrets VKPAI 08.05.2018. Nr.3591)

SIA “Energoprojekts”
(Reg. Nr. 41203020335)
Elektriku iela 8,
Ventspili, LV-3601
martins@elektrikis.lv

Zinalanai: VKPAI Kurzemes regionalajai nodalai

Par kulturas piemineklu aizsardzibas prasibam
10 kV un 0,4kV kabellinijas parbuvei
Kr. Valdemara iela, Ventspili

Valsts kulturas piemineklu aizsardzibas inspekcija (turpmak — Inspekcija) ir izskatijusi
Jusu 2018. gada 8. maija iesniegumu un tam pievienotos materialus ar ligumu sniegt uzzinu
par kultoras pieminek]u aizsardzibas prasibam buvprojekta “10 kV un 0,4 kV kabellinijas
parbuvei Kr. Valdemara iela, Ventspili” izstradei.

Izvertejot iesniegtos materialus un parbaudot Inspekcijas riciba esoSo informaciju
konstatéts, ka 10 kV un 0,4 kV kabellinijas parbiives darbi Kr. Valdemara iela, Ventspili,
planoti valsts nozimes pilsétbuivniecibas piemineklu Ventspils pilsétas vésturiskais centrs
(valsts aizsardzibas Nr.7454) teritorija.

Paskaidrojam, ka likuma ,Par kultiras piemineklu aizsardzibu” 3. pants nosaka, ka
kulturas pieminekla parveidoSana vai ta originalo dalu aizsta$ana ar jaunam dalam pielaujama
tikai tad, ja ta ir vieniga iespgja, ka saglabat pieminekli, vai ari tad, ja parveidojuma rezultata
nepazeminas pieminekla kulttrveésturiska vértiba. Savukart, atbilsto$i Ministru kabineta 2003.
gada 26. augusta noteikumu Nr.474 , Noteikumi par kultiiras piemineklu uzskaiti, aizsardzibu,
izmantoSanu, restauraciju un vidi degrad&joSa objekta statusa pieSkirSanu” 51.2. punktam,
saimnieciska darbiba kultiras pieminek]u teritorija veicama, saglabajot vésturisko planojumu,
telpisko izvietojumu, siluetu, reljefu, idenstilpju un apzalumojuma sistéemu, apbiives aréjo
veidolu un kultarvesturiski vértigo labiekartojumu.

Pamatojoties uz iepriek§ mingto un pemot véra to, ka planotie 10 kV un 0,4 kV
kabellinijas parbiives darbi neietekmés Ventspils pilsétas vésturisko centru, ka ari neietekmes
minéta pieminekla aizsargdjamo vértibu saglabaSanos, Inspekcija kultiiras mantojuma
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ELEKTRONISKI PARAKSTITS
DOKUMENTS
aizsardzibas aspektd planoto darbu veikSanai iesniegumam pievienotaja plana noraditaja
teritorija ipasus nosacijumus neizvirza.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumu Nr.916 ,,Valsts
kulturas pieminek]u aizsardzibas inspekcijas nolikums™ 3.8. punkta nosacijumiem un Ministru
kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumiem Nr.474 ,Noteikumi par kultiras piemineklu
uzskaiti, aizsardzibu, izmantoSanu, restauraciju un vidi degrad&josa objekta statusa
pieSkirSanu” 44.punktu, 1ipa$i sagatavota Inspekcijas atlauja darbu veikSanai nav
nepiecieSama.
Vienlaikus atgadinam, ka, saskana ar likuma ,,Par kulturas piemineklu aizsardzibu” 17.
un 22. pantu, fiziskajam un juridiskajam personam, kas saimnieciskas darbibas rezultata atklaj
arheologiskus vai citus objektus ar kultarvésturisku veértibu, par to nekavéjoties jazino
Inspekcijai un turpmakie darbi japartrauc.

Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece V. Viksna

(paraksts*)

* DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU

Dokumentu parakstija — VIVIT
Laika zimogs - 2018-05-31 15:3

E.LISMRUKA ATBILST ORIGI
67228503

eglta§lusena(%mantoiums.ly
“Energoprojekts” valdes pr ¢

Dzintars Salmins ‘ \AATV\JQ A




Skaidrojo$s apraksts

1. Vispareéja informacija.

Tehniskie raditaji

Parcelamo tTklu kabe|a [Tnijas garums 584m

Piesléguma tiklu kabela linijas garums 352m

Projekts izstradats péc “Ventspils brivostas parvaldes” pasdtijuma. Kartas Nr.
Projekta paredzéts izbavét argjos elektroapgades tiklus bavobjektam ”10kV un 0.4kV kabe|linijas parbdve K.Valdemara iela, Ventspili ”. 1
Biives klasifikacijas kods péc izmantosanas veida ir 2214. Baves grupa: | -
v Projektam pievienotaja darbu apjomu tabula un materialu specifikacija ir noradrti tikai galvenie materiali un veicamie darbi. Bvniekam savé piedavajuma ir jaievérté visi objekta izbavei nepieciesamie 2.
darbi un materiali, lai objektu izbavétu saskana ar darbu uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem, LEK, Latvijas bavnormativiem un noteikumiem. Tai skaita apjomos un specifikacija neuzskaititie i

paligmateriali un saistitie darbi kas nepiecie$ami objekta izbavei, paligierices darba vietas aprikosanai, darba un vides aizsardzibai, k& arf nepiecieSamie organizatoriskie pasakumi un ar tiem saistitas

izmaksas.
PROJEKTA RISINAJUMI TIEK IZSTRADATI RESPEKTEJOT:

1.) SIA "SBI-Ventspils" IZSTRADATO BUVPROJEKTU “Ostas ielas izbiive posma no K.Valdemdra ielas lidz "Ostas kapteipa dienestam” un K.Valdemara ielas 12/14 teritorijas labiekartojums, Ventspili™;

2.) SIA "STRASA KONSULTANTI" IZSTRADATO BOVPROJEKTU "Siltumtrase posma no Rigas ielas lidz "Jiras Vartiem" K.Valdemara ield, Ventspill™"
PROJEKTS REALIZEJAMS TIKAI VIENLAICIGI AR AUGSTAKMINETA 1,) PROJEKTA REALIZACIJUIII
2. Aréjie 10kV elektroapgades tikli.
v 10kV sadalnés atvienot un demontét sekojosus pienako$os kabelus: TP965 KL no TP9111 un TP941,
TP9111 kabelus no TP9105 un TP965, TP9105 kabeli no TP9111, TP941 kabeli no TP965.
. 0.4kV elektroapgades tikli.
Esodaja TP9105 KS1 0.4kV sadalné Z10 grupa uzstadrt jaunu NH2 drosinatajiisti un drosinatajus, Z14 uzstadit droinatajus.
Pie kapteinu dienesta ékas uzstadit sadalnes UST un US2. Starp sadalném izbivét AXMK 4x240mm? kabelliniju.
No TP9105 Z10 un Z14 uz US1 un US2 izbavét divas AXMK 4x240 kabellinijas.

" e e o8 W

Projekta noraditajas vietas uzstadit KS1074; KS1073; KS1072 sadalnes, veikt kabellTniju pagarinaSanu, montéjot savienojuma uzimavas.
Esosos skaititajus no demontéjamam sadalném parcelt jaunuzstaditajas sadalnés, un pieslégt pagarinatos kabejus.
Gala apdaru un savienojuma uzmavu pasditisanu veikt péc kabelu marku precizéSanas daba, tos atSurféjot.

. Demontazas darbi
TP965 demontét op.apziméjumus, 10/0.4KV transformatoru, ZS sadalnes ar komercuzskaiti un ZS KL TP965-KS1075.
TP9111 demontét op.apziméjumus, komercuzskaiti un ZS KL TP9111-KS1074. Veikt visu abonenta elektrisko iekartu demontaZu.
Esosas KS1072; KS1073; KS1074; KS1075 sadalnes un to kabelu galus demontét.
Esoso apgaismojuma sadalni pie eso$as KS1072 demontét, apgaismojuma kabelus savienot zem ietves.
Apgaismojuma sadalni transportét saskana ar VPPI "Komunala parvalde" noradijumiem.
Demontétos materialus transportét saskana ar to ipasnieka noradijumiem.
Eso$a TP965 un TP9111 ékas demontaza paredzéta saistita projekta ietvaros.
. Grunts darbi
Kabelim sagatavot 10cm biezu gultni un apbért kabeli ar 10cm biezu aizsargkartu, izmantojot attiritu eso$o grunti, virs tas ieklat bridinosu
signallentu. Zem brauktuvém un ietvém parégjo transejas daju aizpildit ar jaunu grunti, zalaja zona ar attiritu eso8o grunti. Kabelu guldiSanas dzifums
trandeja -1.0m no virsmas limena. Projekta noradrtajas vietas kabelus aizsargat ar plastmasas caurulém.
e Jaunizbivéjamos tiklus guldit ne mazak ka 1.0m dziluma no projektéjama virsmas limepa, kabe|us aizsargéat ar plastmasas caurulém.
Maksimali saudzétu koku saknes! Posmsos, kur saistitaja projekta paredzéts pazeminat sequmus darbus iespéjams veikt péc seguma pazeminasanas!
s Vietas, kur kabelis $kérso citas komunikéacijas, kabeli guldTt attiecTgaja attaluma no tam (skat. griezumus). Skérsojuma vietas ar eso$ajam
komunikacijam ir tipveida un var nesakrist ar realajiem $kérsojumiem daba. Tapéc Skérsojuma veidu precizét katram gadijumam individuali,
at$urfgjot eso$o komunikaciju. Komunikaciju $kérsojumu un piek/avumu vietas tuvak par 1m, rokot transeju neizmantot mehaniskas ierices.
Péc montazas darbu pabeigéanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti un atjaunot sequmus darba zona.
. Darbu organizacija
Ne mazak ka 30 dienas pirms montaZas darbu uzsak$anas bridinat skarto zemju Tpasniekus vai 8ku apsaimniekotajus par planotajiem darbiem.
Veicot rak$anas darbus citu komutacijas tiklu aizsardzibas zonas nepiecie$ams izsaukt attiecigo tiklu atbildigos parstavjus.
Bivniecibas laika nepiecie$ams aizpildit bavdarbu Zurnélu, un izlietoto materialu atskaiti.
Visos komutécijas punktos nepiecieSams markét visus no jauna izbavétos un eso$os kabelus, ka arT ievietot tur tiklu pieslégumu shémas.
Pé&c darbu pabeigsanas nepiecie§ams sanemt atzinumus no visadm institGcijam kuru inZeniertiklu aizsardzibas zona tiek veikti darbi, k& art izstradat
izpildrto darbu dokumentaciju.
7. Ugunsdzésibas pasakumu parskats
¢ Veicot darbus objekta jaatrodas vismaz vienam derigam pulvera ugunsdzéSamajam aparétam.
e [zpildot darbus ar atklatu liesmu darba vietu norobeZot, lai izslégtu uguns izplatiSanas iespéju. So darbu veik$anas laika nodrosinat ugunsdzésama
aparéata klatbatni darba vieta.
e Darbos iesaistitajiem transporta lidzekliem jabat apgadéatiem ar ugunsdzéSamo aparatu.
e Veicot darbus ievérot elektrodrosibas normas saskana ar LEK-025.
Jautajumos, kas saistiti ar projekta realizacijas tehnisko pusi, lGdzu zvanit SIA ,Energoprojekts” pa talr. 63632032.
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Projektéto ELT tiklu apzimé&jumi

Eso8a grants seguma atjauno$ana nomalés un braucama dala
Segumu atjaunosanu veikt uz eso$ajam augstuma atzimém.
Kabela guldi$anas dzilums zem grants seguma-1.0m no reljefa virsmas

Betona bruga seguma atjauno$ana brauktuves zona. Seguma
atjaunoéanu veikt uz esoéajam augstuma atzimém.

Projekt&jamas sadalnes 7gab.

Raksturigie segumu atjaunoSanas konstruktivie griezumi
L5058 akmens bruda sequima aJaunosana SIEvIaukumea Zong

Segum 8YaUNOSant VEIKT Lz 8S0S8/81T aLgsima aziimen.

B i

Saskapa ar APN e-pasta véstuli, projekta pielautas atkapes no TN Nr./0-94902 punktiem Nr.1.2; 1.3; 1.7; 1.8. Atkdpes saskapotas ar AS "Sadales tikls". Projektéjamo KS1075 uzstadit
Zvejnieku iela, bet blakus K.Valdemara 43 apg.sadalnei uzstadit US3, IUS-2/63 uz ST, no kuras izbavét divas AXMK 4x16 KL uz K. Valdemara 41.

Projektsjamas KL projekta noraditajos posmos izbavét saistita projekta izbivéjamas, esosajas vai jaunizblvéjamas caurulés. Pirms KL montaZas veikt eso$o atslédzamo KL demontazu no caurulém.

Mineralmaterials, frakcija 0/32-200mm
Drenéjosais smilts slanis (filtr. K.>1m/dnn)-300mm
Pievestd pamata grunts

Kabela smilsu aizsargslanis-100mm

Kabells

Kabela smilts gultne-100mm

Abauncsamars belfona bruga segums - BammE V22150MPA
| Sikskembas . 0-76 - 30

Skembu ma/siuns-300mmn

Plevesta pamata grunts

Kabela smilSu aizsargslanis-100mm

Kabelis

Kabela smilts gultne-100mm

Alauncyamars akmens bruga Segums ¢ o souen
Srmits_- 700

v
Skembu maiSins 1. 0-45mm-200mm

Pievesta pamata grunts

Kabela smilsu aizsargslanis-100mm

Kabelis

Kabela smilts gultne-100mm

Esosa asfalta seguma atjauno$ana braucama dala
Segumu atjaunosanu veikt uz eso$ajam augstuma atzimém.

LY R D UL I A AN R

Atjaunojamais asfalta segums AC-11-40mm
Aljaunojamais asfalta segums ACb22-60mm /2= 1s0uen
Mineralmaterials fr.0-45mm-250mm

Pievesta pamata grunts

Kabela smilsu aizsargslanis-100mm

Kabelis

Rabela smilts gultne-100mm

£5058 belona bryda seguima ajaunosans relves zons
SEGUITIL 8YRUITOSENTY VEIKT UZ BSOSEIEIT SUGSILITIE ELZiITIn.

Atjaun. betona bruga segums - 60mm _ s
Sikskembas fr.0-16-30 mm
Skembas fr.0-45 - 150 mm
Pievesta pamata grunts
Kabela smilSu aizsargslanis-100mm
Kabelis
Kabela smilts gultne-100mm

Zaldja seguma atjauno$ana. Segumu atjaunosanu veikt uz eso$ajam augstuma

atzimém. Kabela guldi$anas dzilJums zalaja zona-0.7m no reljefa virsmas

U=10/0.4kV

Projekt&jama objekta novietne un lapu izvietojuma plans
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Krisjana valdemara iefa

\

i g ELE-2" 8

ELT dalu raséjumu sastavs

Lapa Nosaukums Piezimes
ELT-1 Visparigie raditaji
ELT-2 Elektroapgade, argjie tikli. Generalplans. Lapa 1
ELT-3 Elektroapgade, aréjie tikli. Generalplans. Lapa 2 M1:250
ELT-4, ELT-5 |Elektroapgade, aréjie tikli. Segumu atjauno$ana M1:250
ELT-6 Elektroapgade, aréjie tikli. Principiala shéma.
ELT-7 Elektroapgade, argjie tikli. Vienliniju shéma.
ELT-8 Elektroapgade, aréjie tikli. Demont&amo/atsi&€dzamo fiklu plans. M1:1000
ELT-9 Elektroapgade, aréjie fikli. Kapteinu dienesta 1.stava telpu plans. M1:100
ELT-10 Elektroapgade, aréjie fikli. Pielietojamo sadalnes skapju parametri.

Bivprojekta vaditdja apliecingjums

Bivprojekta ELT dalas vaditaja apliecindjums

$aja bOvprojekta ir ieklautas un izstradatas
visas nepiecie$amas dalas atbilstosi
bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Blvprojekta vaditajs

21.05.2018,
(Datums) (Parakgfs)

ST projekta ELT dalas risinajumi atbilst
Latvijas bivnormativu un citu normativo
aktu, ka arf tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

Bivprojekta ELT dalas vaditajs

21.05.2018.
(Datums) ts)

Objekts:"10kV un 0.4kV kabellinijas parbive K.Valdemara iela, Ventspil"

Blvniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"

EV2245MPA

Attirita eso$a pamata grunts

Pilnvarota persona: "Ventspils briv arvalde" SRR
Amats Uzvards F,’a/r Datums Stadija | Lapa | Lapas
ELT dalas vad. | G.Bandenieks 21.05.2018. o
Atjaunojamais zaliens-150mm Projekt&ja M.Nomme 1 . |21.05.2018. Visparigie raditaji BP | ELT-1

—— Wi—— -Projekt&jama pirmsuzskaites 0.4kV kabellinija —— Wi——  -Projektéjama pécuzskaites 0.4kV kabe|linija
>< -Atslédzama kabellTnija/iekartas <  -Projektgjama savienojuma uzmava
-Eso$a kabela elektrolinijas aizsargjosla
Z=}-M- -Projektgjama elektroapgades sadalne ar zem&jumu ! jas alzsarg)
. —————  -Proj. plastmasas caurule

-Projektéjama kabela elektrolinijas aizsargjosla

Kabela smilSu aizsargslanis-100mm

Kabelis

Kabela smilts gultne-100mm

Elektroapgade, aréjie tikli
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Transeju aizpildit ar smifti
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Proj. aizsargcauruli guldit
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Grafiskie apzimé&jumi
- Tiklu parcelSanas dala ieklautie projektéjamie kabeli un iekartas

- Piesl&éguma dala projekt&jamie kabeli un iekartas

- esosSie vai cita projekta iek|autie kabeli un iekartas
- Pécuzkaites tikli
- Apgaismojuma tiklu da|a projekt&jamie kabeli un iekartas

Esosa apgaismojuma

Apg.balsts Kr.Valdeméra ield Apg.balsts Kr.Valdemara iela
uz Kapteinu ielaspusi uz Ventas ielas pusi

4x50mm?

Esoso AS sadalni demontét!

Piezimes: Projekta sastavu un visparigos radijumus skatit lapa ELT-1.

Objekts: "10kV un 0.4kV kabe|lTnijas parblve K.Valdemara ield, Ventspill"

Bavniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"

Nr. 16-18

Pilnvarota persona: "Ventspils briv parvalde"
Amats Uzvards P, rajéty Datums Stadija| Lapa |M&rogs
ELT dalas vad.  |G.Bandenieks 7, [21.05.2018, BP |ELT-6
Projekt&ja M.Nomme ? 21.05.2018. Principiala shéma
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Piezimes: 1.)Projekta sastavu un visparigos radijumus skatit lapa ELT-1.
2.)Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmanto$ana energoapgadei pirms visa biivobjekta
pienems$anas ekspluatacija pielaujama, ievérojot drodibas tehnikas un darba aizsardzibas prasibas.
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Sadalpu kopskats Uzskaites sadalne 1US-2/63 (projektéjama sadalne Nr. US3). U=0.4kV

B . ' . Sadalnes parametri:platums 305mm; dzilums 228mm; augstums 1161mm
eaies KS1072 KS1075'::US1’ e Sadalnc?s .I_US 2/63 uz ST +pamatne 339mm (kopa:1500mm). IUS-2/63 sadalni uzstadit 0.1m attadluma no eso$as
Dl Eme—— C;ﬁ ;:;—lﬁ; apgaismojuma sadalnes, maksimali vienada augstuma ar eso$o AS (augstums virs zemes: 1340mm).
i H
. A Kabe|u komutacijas sadalne ar uzskaites sekciju KKMV-6+USMV-4/63.
Sadalnes parametri: platums 1050mm; dzilums 250mm; augstums 1200mm
B ¢ +pamatne 200mm (kopa:1400mm virs zemes).

S Te Kabe]u komutacijas sadalne ar uzskaites sekciju KKMV-4+USMV-2/63.

B 1US-2/63 Sadalnes parametri: platums 615mm; dzilums 250mm; augstums 1200mm
+pamatne 200mm (kopa:1400mm virs zemes).

(

o T g
e
1830

. KS1073 sadalne uzstadama vienada augstuma ar saistitaja projekta izbiivéjamo apgaismojuma sadalni.
i i - US1 un US2 sadalnes uzstadamas 0.10m attaluma no kapteinu dienesta ékas.
e—— - - Pamatnes ST un PKMV paredzéts uzstadit bivbedré, ar minimalo attadlumu 0.3m no pamatnes
— aréjiem gabaritiem. Pamatnes dalu lidz vairogiem jaaizber ar granti. Virs grants slana pamatné
g i 1 jaieber keramzits (frakcija 4/10). Blvbedri, I1dz ierak§anas dziluma atzimei aizbért ar granti un
8 noblietét. Pamatnei jabit uzstaditai imeni, ieraktai [1dz ierak§anas dziluma atzimei.
Projektéjama sadalne KKMV-6+USMV-4/63
EER | R A Sadalnes pamatnes PKMV
KKMV-2+USMV-1 380 - v
KR A0S 2 515 blvbedres sagatavosana
KKMV-8+USMV-4 1050 Gabaritu zmériem piddaujamas pielaides atbilstodi IS0 2768-1:1050 — v
Sadalnes pamatne PKMV‘4 un PKMV‘G i . _ _ e 5 Keramzta slanis
Zemé ierokamas dolas alrime: i v
Visparéjs apraksts PKMV - \ AL i s SR e R
[ - el 11—
PKMV ir KKMV un KKMV+USMV sérijas _-:]_—jm} v = / =1
sadalnu pamatne, kas paredzétas sadalnu mzﬂ Y —'| ||—=
uzstadisanai atklata vieta. Pamatne izgatavota no == —] J,( SRR A
2,5 mm bieza térauda un Kkarsti cinkotas. Ta . M%:i_. N Jﬂ =
sastav no 5 elementiem: divas sanu malas, divi = ﬁ§|__1|_—| i l HHI
vairogi un péda. Sadalnes stiprinasanai pie _:'H—I_' B [ ' l | [ sietes rans 07
pamatnes, tas augspusé iepreséti uzgriezni. Uz m;,j s == ’G‘"”' ",‘;‘ i
., — ronts (£
statnes sanu malam ir atzime par pamatnes —JI :-‘_ ‘ g|;_/l | _sicrés 230 mm b
ierak$anas  dzilumu. Nonemamie divdaligie 1 EE| ] i: "’]___ ] | P
vairogi nodrosina értu kabelu montazu sadalné. == i—l—li | ;l—l—l| [ lTi ; |—I—I-| | iml = AL ] 1:
i i e e s e [ e
i

Sadalnes pamatne ST

ST pamatne paredzéta 1US-2/63

e sérijas sada|nu uzstadiSanai atklata

. .""fii;-;_-;s vieta. Pamatnes augstums:1175mm;
i platums 300mm; dzilums 200mm

Sadalnes pamatnes ST

|

|

i
blivbedres sagatavo$ana »

Piezimes: Projekta sastavu un visparigos radijumus skatit lapa ELT-1.

Objekts: "10kV un 0.4kV kabellinijas parblve K.Valdemara iela, Ventspilt™

Bivniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"

T Svonts o1 pici , 2 ? OEC ’ . Nr. 16-18
i Sl ol Pilnvarota persona: "Ventspils bnvo% ;Ervalde
Amats Uzvards P;ékse// Datums Stadija| Lapa | Lapas
" ELT dalas vad. | G.Bandenieks 7 121.05.2018 . .
BEel ts gran 5(0 ) ¥ - S -
_slan EI "y elie k| BP ELT-10 10
. Cvee [Proekei[MNomme ” T1.05.2018 ektroapgade, argjie tikl

||_siénis 250 mm

Pielietojamo sadalnes skapju parametri —D
== = ==
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"10kV un 0.4kV kabellinijas parbuive K.Valdemara iela, Ventspili' PS-39058

0.4kV piesléguma tikli (TN Nr.101392183; Nr.101395180)
Darbu izmaksas

TranSeja - bedre kabela vai citu apak§zemes komunikaciju apsekosanai

11102 |, .« gab. 27
(SurféSana)

11106 |Tran$eja horizontdlam zemé&Sanas kontiram m 3
TransSejas rakSana un aizbérSana viena l1dz divu kabelu (caurules)

11111 . S ; m 14
guldi$anai 1m dziluma
Transejas rak$ana un aizbérsana viena I1dz divu kabelu (caurules)

11117 S o = ! m 58
guldiSanai 1m dziluma ar rokam
TranSejas rakS8ana un aizb&rdana tris Iidz Eetru kabelu (caurules)

11118 o S = ' m 42
guldiSsanai 1m dziluma ar rokdm

11202 [Kabelu aizsargcaurules d=125 Iidz 160 mm ieguldi$ana gatava transeja m 146

11401 |Bruga (flizes) kldjuma iekld$ana m2 109

11418 |Bruga (flizes) klajuma demontaza m2 109

11419 |Brauktuvju (cela) apmalu atjauno$ana m 47

11420 |Trotuaru (zalaju) apmales atjaunoSana m 46

11421 [Grunts planéSana bez papildus grunts pieveSanas m2 14.5

11422 [Grunts uzbé&rsana un planésana - ar atvesto grunti m3 17

11423 |[Liekas grunts aizve$ana m3 44

11505 [Krimu izcirS8ana, saknu izrau$ana m2 5

11607 [Teritorijas labiekartoSana m2 41

12103 |ZS kabela 185 mm2 un lielaka ieguldiSana gatava tran3eja m 105

12106 |ZS kabela 185 mm2 un lielaka ievér§ana caurulé m 141
ZS kabela 185 mm2 un lielaka montaza uz plauktiem, kabelu tunelos,

12109 R ' ' m 21
kanalos

12203 |ZS plastmasas izolacijas kabela 185 mm2 un lielaka gala apdare gab. 6
Uzskaites sadalnes vairakiem elektroenergijas skaititajiem un kabelu

16104 ~ . - e < ’ gab. 2
komutacijas sekciju montaza (piem., UKS tipa)

16201 [DroSinataju uzstadiSana _gab 18

16204 [AutomatslédZa montaZa sadalné gab 4

16206 |BlokslédZa montaza gab 5

16207 |DroSinataju Iistes montaZa (Spriegumaktivs darbs) gab 1

17309 [Kabelu ieeju noblivéSana __gab. 1

17626 |Caurules montaza Ekas pamatos, siena gab. 2

18101 |Horizontala zemétaja montaza transeja m 3

18202 |Vertikala zemétaja dziluma lidz 5 m montaza _gab 1

19301 [EPL vai sarkanas linijas nosprausana km 0.267

19304 [EPL digitala uzmérisana km 0.267

19307 [Transporta un gajéju kustibas organiz€Sana objekts 1

19404 |RakS$anas atlaujas sanems$ana objekts 1

45




Materialu izmaksas

0042637 |Sadalne KKMV-4+USMV-2/100 gab. 2
0005955 [Pamatne PKMV-4 sadalném KKMV gab. 2
0803.001 [Kabelis 1kV, Eetrdzislu, 4x240 Al, AXMK m 267
0909.003 ()G(;:gz:a3 apdare (g/a) Iidz 1kV, €etrdzislu kabelim 150-240 mm2, EPKT gab. 6
Kabelu aizsardzibas caurule d=160, zemé guldama, gofréta, cieta 750N,
0912.004 EVOCAB HARD m 84
Kabelu aizsardzibas caurule d=160, zemé guldama, gofréta, lokana
0912.009 |, 50N, EVOCAB FLEX m 12
0912.013 Kabelu aizsardzibas caurule d=160, zemé guldama, cieta, m 26
) paaugstinatas spiedes stipribas 1250N, EVOCAB SUPERHARD
0912.013 Rezerves aizsardzibas caurule d=160, zemé guldama, ciet3, m 21
) paaugstinatas spiedes stipribas 1250N, EVOCAB SUPERHARD
1301.014 |Burtu-ciparu operativie apzZiméjumi sadalnei sadalne 2
1303.002 [Signallenta kabellinijai m 251
1403.001 |Apaldzelzs zemé&juma savieno$anai, d=10mm m 3
b/n __ [Spailes zemé&juma savienoanai gab. 2
2901.001 |Zeméjuma elektrods (vertikalais) 16mm/2000mm gab. 1
2903.001 Zemeju_ma komplekts EPL balstam, kabe|u komutacijas vai uzskaites gab, 5
sadalném
3003.023 |Automatslédzis 3P, C, 100A ___gab. 4
3004.002 Dr?smatajsledms, vertikalais NH2, saskana ar DIN 73620/1, nominala gab. 1
strava 400A
3005.002 |DroSin.slédzis SILAS SB NH00 60 EB70 R5 hor. EFEN (0006489) gab. 1
3005.004 |DroSin.slédzis SILAS SB NH2 60 EB70 R hor. EFEN (0006449) __gab. 4
3012.011 [DroSinatajs, NHOO, gL/gG, 160 A gab. 3
3012.035 [DroSinatajs, NH2, gL/gG, 250 A gab. 6
3106.020 |Keramzits sadalietaisém, frakcija 4/10 l. 86
3106.021 [Nazi, NH2 gab. 9
3210.002 |Grants, frakcija 0/3 m3 1.9
3210.002 |Grants, frakcija 4/8 m3 0.7
b/n Betons m3 3
b/n Apmales (analogas esoSajam) m 93
3210.003 [Skembas m3 14.5
0040246 |Profilpuscilindra slédzene pusméness TA un sadalném __gab. 2
b/n Ugunsdro$as putas CFS-F FX gab. 1




0.4kV pieslégumu pécuzskaites tikli
Darbu izmaksas

11102 |Tran$eja - bedre kabela vai citu apak§zemes komunikaciju apsekosanai gab.
Tran$ejas rakSana un aizbérsana viena I1dz divu kabelu (caurules)
11111 L S ' m
guldiSanai 1m dziluma
Tran$ejas rakSana un aizbér$ana viena lidz divu kabelu (caurules)
11117 . - - ’ m 25
guldi$anai 1m dziluma ar rokam
11201 |Kabelu aizsargcaurules d=I1dz 110 mm ieguldi$ana gatava tran$eja m 65
11401 |Bruga (flizes) klajuma ieklaSana m2 35
11418 |Bruga (flizes) kldjuma demontaza m2 35
11419 |Brauktuvju (cela) apmalu atjauno$ana m 2
11421 |Grunts planéSana bez papildus grunts pieve$anas m2 5
11422 |Grunts uzbérSana un plané$ana - ar atvesto grunti m3 5.5
11423 |Liek3s grunts aizve$ana m3 14
12104 |ZS kabela Ildz 35 mm2 ievér§ana caurulé m 65
12107 |ZS kabela Iidz 35 mm2 montaZa uz plauktiem, kabelu tunelos, kanalos m 20
12120 |ZS kabela demontaza m 16
12201 |ZS plastmasas izolacijas kabela [idz 35 mm2 gala apdare gab. 4
12207 [ZS kabellinijas pievieno$ana (atvieno$ana) pievieno;. 2
17309 |Kabelu ieeju noblivéSana gab. 1
17623 |Caurumu Iidz 30 mm urb$ana lidz 1 m __gab. 2
19301 |EPL vai sarkanas Iinijas nosprausana km 0.065
19304 [EPL digitala uzmérisana km 0.065
Materialu izmaksas
b/n Kabelis 1kV, ¢etrdzislu 4x35 Cu, NYY-J m 85
0909.001 |Gala apdare (g/a) Iidz 1kV, Cetrdzislu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0015 gab. 4
Kabelu aizsardzibas caurule d=50, zemé guldama, gofréta, lokana
0912.005 | 450N, EVOCAB FLEX-50 m -
1303.002 [Signallenta kabellinijai m 65
3210.003 [Skembas m3 5
b/n Betons m3 0.1
b/n Apmales (analogas eso$ajam) m 2
b/n Kabelu blivéjums 18-36mm kabelim kompl. 2
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0.4kV apgaismojuma tikli
Darbu izmaksas

11103 [TranSeja - bedre ZS uzmavam gab. 1
11219 |Ekspluatacija esoSa kabela kabela parcelSana - bez sprieguma m 2
12120 |[ZS kabela demontaza m 6
12302 ZS plastmasas_lgolacuas kabela no 50 lidz 150 mm2 savienoSanas gab. 1
uzmavas montaza
16117 |Kabelu komutacijas sadalnes demontaza (piem., KS tipa) gab. 1
Materialu izmaksas
0922 001 SavienoSanas uzmava (s/u) lidz 1kV, Cetrdzislu kabelim 16-70 mmz2, gab. 1

LJSM-4x035-095




TP9111 un TP965 ST tiklu demontaza, 10-91062
Darbu izmaksas

12120 |ZS kabela demontaza m 70
13126 [VS 3 dzislu kabela demontaza m 40
16221 |Elektroenergijas skaititaja demontaza gab 4
17435 |lebuveta, slégta TP iekartu komplekta demontaza k-ts 1
17527 |Transformatora ar jaudu 100-400 kVA demontaza gab. 1
b/n Operativo apziméjumu demontaza/aizkraso$ana k-ts 2
Materialu izmaksas
[ 0507.001 |Krasa operativo apziméjumu aizkraso$anai k-ts 2
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TP9111 un TP965 abonenta tiklu demontaza
Darbu izmaksas

12120 |ZS kabela demontaza m 70
17346 [Sietveida noZogojuma demontaza m2 40
17347 |Kopnes demontaza (TP, SP/FP, AST) m 15
17435 _|lebuveta, slégta TP iekartu komplekta demontaza k-ts 1
17442 |VS slégiekartas 2 - 5 ligzdu komplekta demontaZa gab. 1
17443 |VS slégiekartas 6 - 10 ligzdu komplekta demontaza gab. 1
17527 |Transformatora ar jaudu 100-400 kVA demontaza gab. 3
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0.4kV tiklu parcelsana, 10-94902
Darbu izmaksas

11102 'I:ranf?ja - bedre kabela vai citu apak§zemes komunikaciju apsekosanai gab. 20
(SurféSana)
11103 |TranSeja - bedre ZS uzmavam gab. 9
11106 [Tran$eja horizontalam zemésanas kontlram m 15
Transejas rak$ana un aizbérS$ana piecu lidz astonu kabelu (caurules)
b/n = . . - - ' ! m 6
guldidanai 1m dziluma ar rokam
Tran8ejas rak$ana un aizbér$ana viena lidz divu kabelu (caurules)
11111 . Lo : m 51
guldidanai 1m dziluma
Tran8ejas rakS8ana un aizbérSana tris lidz Cetru kabelu (caurules)
11112 N o ! m 10
guldi$anai 1m dziluma
Tran$ejas rak§ana un aizbérs$ana piecu lidz astonu kabelu (caurules)
11113 e o ' ’ m 24
guldisanai 1m dziluma
TranSejas rakS§ana un aizbér$ana viena lidz divu kabelu (caurules)
11117 P o _ ! m 51
guldi$§anai 1m dziluma ar rokam
TranSejas rak§ana un aizbérsana tris lidz cetru kabelu (caurules)
11118 . o R d m 15
guldisanai 1m dziluma ar rokam
11201 [Kabelu aizsargcaurules d=Iidz 110 mm ieguldiSana gatava tranSeja m 167
11219 |Ekspluatacija eso$a kabela kabela parcelSana - bez sprieguma m 10
11401 |Brugda (flizes) klajuma ieklaSana m2 113
11405 |Grants seguma brauktuves ieklaSana m2 7
11418 |Brugda (flizes) klajuma demontaza m2 113
11419 [Brauktuvju (cela) apmalu atjauno$ana m 84
11420 [Trotuaru (zalaju) apmales atjaunosana m 58
11421 [Grunts planéSana bez papildus grunts pieveSanas m2 28
11422 |Grunts uzbér$ana un planéSana - ar atvesto grunti m3 34
11423 |Liekas grunts aizveSana m3 86
11607 [Teritorijas labiekartoSana m2 39
b/n Dabiga akmens bruga seguma atjauno$ana m 93
b/n Dabiga akmens bruga seguma demontaza m2 93
12101 |ZS kabela lidz 35 mm2 ieguldi$ana gatava transeja m 3
12102 [ZS kabela no 50 lidz 150 mm2 ieguldiSana gatava transeja m 107
12104 |ZS kabela Iidz 35 mm2 ievérSana caurulé m 48
12105 |ZS kabela no 50 Iidz 150 mm?2 ievérSana caurulé m 189
12107 |ZS kabela lidz 35 mm2 montaza uz plauktiem, kabelu tunelos, kanalos m 6
ZS kabela no 50 lidz 150 mm2 montaza uz plauktiem, kabelu tunelos,
12108 N J ’ m 36
kanalos y
12120 |ZS kabela demontaza m 86
12201 |ZS plastmasas izolacijas kabela Iidz 35 mm2 gala apdare gab. 2
12202 |ZS plastmasas izolacijas kabela no 50 lidz 150 mm2 gala apdare gab. 11
12209 |[Kabelkurpes montaza (maina) gab. 6
12301 VAS pl_a:c,tmasas izolacijas kabela lidz 35 mm2 savieno$anas uzmavas gab. 5
montaza
12302 ZS plastmasas_lfolacuas kabela no 50 lidz 150 mm2 savienoSanas gab. 7
uzmavas montaza
Uzskaites sadalnes vairakiem elektroenergijas skaititajiem un kabelu
16104 - . - PR : ’ gab. 4
komutacijas sekciju montaza (piem., UKS tipa)
16108 Elektroenergijas ievada uzskaites sadalnes lidz diviem skaititajiem af 1
montaZa (piem., LU, M-DUS tipa) gab.
16118 Uzskaites sadalnes vairakiem elektroenergijas skaititajiem un kabelu - 4
komutacijas sekciju demontaza (piem., UKS tipa) gan.
16201 [DroSinataju uzstadisana gab. 43
16204 |AutomatslédZa montaza sadalné gab. 14
16206 |BlokslédZza montaza gab 14
16211 |Elektroenergijas skaititaja montaza gab. 12
16221 |Elektroenergijas skaititdja demontaza gab. 12
18101 |Horizontala zemétaja montaza transeja m 15
18202 |Vertikala zemétaja dziluma Iidz 5 m montaza gab. 5
b/n __ [Eso$as aizsargcaurules atrakSana, parcelSana m 24
b/n Horizontala blokslédza shémojuma parbive kompl. 1
b/n Tran$eju nostiprina$ana pie éku pamatiem m 10
19301 [EPL vai sarkanas linijas nosprausana km 0.305
19304 [EPL digitala uzmériana km 0.305
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Materialu izmaksas

0042639 |Sadalne KKMV-4+USMV-2/63 gab. 2
0040506 |[Sadalne KKMV-6+USMV-4/63 gab. 2
0005955 |Pamatne PKMV-4 sadalném KKMV “gab. 2
0005600 [Pamatne PKMV-6 sadalném KKMV gab. 2
0803.002 |Kabelis 1kV, €etrdzislu 4x150 Al, AXMK m 295
0803.004 [Kabelis 1kV, Eetrdzislu 4x70 Al, AXMK m 28
0803.006 |Kabelis 1kV, Cetrdzislu 4x16 Al, AXMK m 54
b/n Kabelis 1kV, piecdzislu 5x16 Cu, NYY-J m 12
0909.001 |Gala apdare (g/a) Iidz 1kV, Eetrdzislu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0015 gab. 1
0909.001 |Gala apdare (g/a) Iidz 1kV, Eetrdzislu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0031 gab. 2
0909.002 |Gala apdare (g/a) I1dz 1kV, Eetrdzislu kabelim 70-150 mm2, EPKT 0047 gab. 9
0910.011 [Kabelu kurpe, preséjama, 150mm2, DIN46235 gab. 6
Kabelu aizsardzibas caurule d=110, zemé guldama3, gofréta, cieta 750N,
0912.002 EVOCAB HARD m 41
Kabelu aizsardzibas caurule d=50, zemé guldama, gofréta, lokana
0912.005 |, 50N, EVOCAB FLEX m a4
b/n Kabelu aizsardzibas caurule d=50, zemé guldama, gofréta, cieta 750N, m 13
EVOCAB HARD
Kabelu aizsardzibas caurule d=110, zemé guldam3, gofréta, lokana
0912.008 | 50N, EVOCAB FLEX m 55
0912.012 Kabelu aizsardzibas caurule d=110, zemé guldama, cieta, paaugstinatas = 14
) spiedes stipribas 1250N, EVOCAB SUPERHARD
0912.013 Rezerves aizsardzibas caurule d=160, zemé guldama, cieta, m 9
) paaugstinatas spiedes stipribas 1250N, EVOCAB SUPERHARD
Savieno$anas uzmava (s/u) lidz 1kV, ¢etrdzislu kabelim 16-70 mm2,
0922.001 LJSM-4x016-050 kompl. 1
SavienoSanas uzmava (s/u) Iidz 1kV, Getrdzislu kabelim 120-240 mm2,
0922.003 LJSM-4x095-240 kompl. 7
b/n SavienoSanas uzmava (s/u) lidz 1kV, piecdzislu kabelim 10-35mmz2, kompl 1
POLJ-01/5x10-35 ’
0925.001 | Termonosedo$a izolacija 1kV, AXMK 4x150 kabelim, 1m gab. 1
1301.014 [Burtu-ciparu operativie apzZimé&jumi sadalnei sadalne 5
b/n Gala apdare (g/a) ITdz 1kV, piecdzislu kabelim 10-35mm2, POLT- gab 1
01/5x10-35 )
1303.002 |Signallenta kabellinijai m 224
1704.001 [M12 uzgrieznis, NH2 blokslédzim gab. 3
1705.001 |Koniska atsperpaplaksne, DIN 6796, NH2 blokslédzim gab. 3
2901.001 |Zemé&juma elekirods (vertikalais) 16mm/2000mm gab. 5
2903.001 Zeméju_ma komplekts EPL balstam, kabelu komutacijas vai uzskaites gab. 5
sadalném
3003.014 |Automatslédzis 3P, C, 16A gab. 4
3003.015 |Automatslédzis 3P, C, 20A gab. 6
3003.018 |Automatslédzis 3P, C, 40A gab. 3
3003.019 |Automatslédzis 3P, C, 50A gab. 1
3005.002 |Drosin.slédzis SILAS SB NHO0 60 EB70 R5 hor. EFEN (0006489) gab. 4
3005.004 |DroSin.slédzis SILAS SB NH2 60 EB70 R hor. EFEN (0006449) gab. 10
3009.001 |Aksesuari Nr.36950-0010 (2gab.) kabelu kurpju noseg$anai, NH2 [istei kompl. 1
3012.005 |DroSinatajs, NHOO, gL/gG, 40 A gab. 1
3012.006 |DrosSinatajs, NHOO, gL/gG, 50 A gab. 6
3012.007 |DroSinatajs, NHOO, gL/gG, 63 A gab. 3
3012.025 |Drosinatajs, NH2, gL/gG, 35 A gab. 3
3012.028 |Drosinatajs, NH2, gL/gG, 63 A gab. 3
3012.030 |Drosinatajs, NH2, gL/gG, 100 A gab. 6
3101.002 [Sadalne IUS-2/63, 2 skaititajiem Iidz 63 A gab. 1
3106.001 [Uzskaites sadalnes pamatne ST gab. 1
3106.021 [Nazi, NH2 gab. 21
3106.020 |Keramzits sadalietaisém, frakcija 4/10 l. 224
3210.001 |Smiltis m3 5
3210.002 |Grants, frakcija 0/3 m3 4.82
3210.002 |Grants, frakcija 4/8 m3 1.74
3210.003 [Skembas m3 23
b/n Betons m3 4.3
b/n Apmales (analogas eso$ajam) m 142
0040246 |Profilpuscilindra slédzene pusméness TA un sadalném gab. 4
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0.4kV tiklu parcelSana, pécuzskaites tikli 10-94902
Darbu izmaksas

TranSeja - bedre kabela vai citu apak§zemes komunikaciju apseko$anai

11102 Giitaiaria) gab. 2
11103 |TranS$eja - bedre ZS uzmavam gab. 10
TranSejas raksana un aizbér§ana viena lidz divu kabelu (caurules)
11111 o a o ' m 20
guldisanai 1m dziluma
TranSejas rak$ana un aizb&r$ana viena lidz divu kabelu (caurules)
11117 ol P ~ ’ m 6
guldiSanai 1m dziluma ar rokam
Tran$ejas rakSana un aizb&rSana tris Iidz éetru kabelu (caurules)
11118 S A - ' m 3
guldiSanai 1m dziluma ar rokam
11201 |Kabelu aizsargcaurules d=Iidz 110 mm ieguldi$ana gatava tranSeja m 103
11219 |Ekspluatacija eso$a kabela kabela parcel$ana - bez sprieguma m 19
11401 |Bruga (flizes) kldjuma ieklaSana m2 2
11407 [Brauktuves Skembu segums (Sagatava$ana asfaltéSanai) m2 9
11413 [lek8kvartalu celu un gajéju zonas asfalta atjauno$ana m2 9
11415 [lelu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontaza m2 9
11418 |Bruga (flizes) klajuma demontaza m2 2
11420 |Trotuaru (zalaju) apmales atjaunosana m 3
11421 |Grunts planéSana bez papildus grunts pieveS§anas m2 2.5
11422 |Grunts uzbér§ana un plané$ana - ar atvesto grunti m3 4
11423 |Liekas grunts aizve$ana m3 10
11607 |Teritorijas labiekartoSana m2 27
12101 [ZS kabela lidz 35 mm2 ieguldiSana gatava transeja m 39
12104 |ZS kabela lidz 35 mm2 ievér§ana caurulé m 120
12107 |ZS kabela Ilidz 35 mm2 montaza uz plauktiem, kabelu tunelos, kanalos m 36
12120 |ZS kabela demontaza m 74
12201 |ZS plastmasas izolécijas kabela lidz 35 mm2 gala apdare gab. 12
12301 ZS pl?vstmasas izolacijas kabela Iidz 35 mm2 savieno$anas uzmavas gab. 10
montaza
16120 :I\S)ividuélés uzskaites sadalnes ar vienu skaititaju demontaza (piem., gab. 2
16212 |Instalacijas, spailu karbas montaza gab 2
b/n Instalacijas, spailu karbas demontaza gab 1
19301 |EPL vai sarkanas linijas nosprausana km 0.21
19304 |EPL digitala uzmériSana - km 0.21
Materialu izmaksas
0803.006 |Kabelis 1kV, Cetrdzislu 4x16 Al, AXMK m 129
b/n Kabelis 1kV, piecdzislu 5x16 Cu, NYY-J m 66
0909.001 |Gala apdare (g/a) Iidz 1kV, Eetrdzislu kabelim 16-70 mm2, EPKT 0015 gab. 7
b/n Gala apdare (g/a) lidz 1kV, piecdzislu kabelim 10-35mm2, POLT- gab 5
01/5x10-35 )
Kabelu aizsardzibas caurule d=50, zemé guldama, gofréta, lokana
0912.005 150N, EVOCAB FLEX m 3
bl Kabelu aizsardzibas caurule d=50, zemé guldama, gofréta, cieta 750N, m 10
EVOCAB HARD
Savieno$anas uzmava (s/u) lidz 1kV, etrdzislu kabelim 16-70 mmz2,
0922.001 LJSM-4x016-050 kompl. 5
b/n SavienoSanas uzmava (s/u) Iidz 1kV, piecdzislu kabelim 10-35mmz2, kompl 5
POLJ-01/5x10-35 '
b/n Betons m3 0.1
b/n Apmales (analogas eso$ajam) m 3
1303.002 |Kabela bridinajuma lenta m 183
1405.001 [Cinkota térauda aizsargprofils 4x35, I=2.5m gab. 2
2115.001 |Savienojuma karba ar kiemmém, ABOX IP44 gab. 2
3210.001 |Smiltis m3 1
3210.003 |Skembas m3 1.5
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Genplana fragments | /-
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T 19,217 216 E 25— 3
N OBRE 23ty st
530230 i
MN —/
Esos§a atsléedzama /

pazemes kabe|linija

Projektéjama
savienojuma uzmava

Esosa saglabajama pazemed) ()01 1001

kabellinija uz K.Valdemara 25

uzskaites sadaine GRAFISKO APZIMEJUMU ATSIFREJUMS
— wi—— -Projektéjama pécuzskaites pazemes kabellTnija
L7 -Projektéjama plastmasas aizsargcaurule
-Zemesgabala robeza
X  -Atslédzamie tikli
<»- -Projektéjama savienojuma uzmava
ig M iI-X<] -Projekt&jama uzskaites sadalne
Atlauju veikt elektroietaiSu projekt€Sanas un bivniecibas darbus uz man piedero$as zemes saskana ar
projekt&jamo situacijas planu, ar kuru esmu iepazinies. Elektroparvades Iiniju trases izvietojums un elektroenergijas
sadalnes izvietojums man ir zindms un zinu, ka uz tam un to aizsargjoslam attiecas "Aizsargjoslu likum3a" un
"Energétikas likuma" noteiktie TpaSuma tiesibu lietoSanas aprobezojumi un citi Latvijas Republikas noteiktie
normativi. Sis saskanojums ir spéka zemes Tpasniekiem, ka arf to iesp&jamiem mantiniekiem, saistibu un tiesibu
parnéméjiem. Péc energoapgades objekta izblves, zeme darbu zona tiks sakartota iepriek$éja stavokli. Visi ar $o
projektu saistitie darbi tiek apmaksati no blvniecibas pasdititaja [idzek|iem. Ar 3o apliecinu, ka esmu vienigais &

TpaSuma tiesiskais valditajs un esmu tiesigs pienemt IéEmumus par darbibam ar ipadumu, tai skaita saskanot apgritinajumu
mainu vai papildus apgratinajumu uzlikSanu fpaSumam.

Projektéjama pazemes
kabel|lTnija

27000011004

.56

Tpaduma nosaukums | Tpasnieks, lietotajs vai Deklaréta vai
Kadastra Nr. i adrese plivarota parsona juridiska adrese Datums Pataksts
2700 001 1004 K. Valdemara iela 25, Aleksandrs Kripa Puku iela 8, ~ A
Ventspils, LV-3601 p.k. 070254-..... Ventspils, LV-3601; W .. @
Mara Bumbiere Kapteinu iela 4, i Wi
p.k. 140671-..... Ventspils, LV-3601 /6‘ QC |

Piezimes: &)

Objekts:"10kV un 0.4kV kabellinijas parbave K.Valdemara iela, Ventspilt™

Bivniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"
Pilnvarota persona: "Ventspils brivostas parvalde"

Amats Uzvards Para }41, Datums Stadija | Lapa | Mérogs
Projektéja M.Nomme i / 16.05.2018. Sask.
et L BP 1:250
prot.
Saskanosanas protokols




— wi—— -Projektéjama pécuzskaites pazemes kabellinija
-Projektéjama pirmsuzskaites pazemes kabellnij

VY2 (—

—

-Projektéjama plastmasas aizsargcaurule
-Zemesgabala robeza

GRAFISKO APZIMEJUMU ATSIFREJUMS

-Projekt&jama savienojuma uzmava
-Projektéjama uzskaites sadalne
-Eso$o kabel|liniju aizsargjosla

-— -Projektéjamo kabelliniju aizsargjosla

a -

Qenplana fragments |

P
3
f3§] 238 238 285 .9
[ — _.fmz.%ﬁﬁ _".J-..J;w_‘] 2. 4—@—”_7
Rk 19Jﬂ:

2MDz

27000011002 27000011

44 ZMDz 7\
‘2 26

- T

uzskaites sadalne

27000011004
Projektéjama

savienojuma uzmava
Eso83s saglabajamas
sgpazemes kabellinijas

x( 4x [‘\

003’

parpémeéjiem. P&c energoapgades objekta izblives, zeme d

Tpasuma tiesiskais valditajs un esmu tiesigs pienemt |Emumus
mainu vai papildus apgritindjumu uzliksanu tpaSumam.

Atlauju veikt elektroietaiSu projektéSanas un bavniecibas darbus uz man piedero$as zemes saskan3 ar
projekt&jamo situacijas planu, ar kuru esmu iepazinies. Elektroparvades Iiniju trases izvietojums un elektroenergijas
sadalnes izvietojums man ir zinams un zinu, ka uz tam un to aizsargjoslam attiecas "Aizsargjoslu likuma" un
"Energétikas likuma" noteiktie TpaSuma tiesibu lietoSanas aprobeZojumi un citi Latvijas Republikas noteiktie

normativi. Sis saskanojums ir spéka zemes Tpasniekiem, ka arT to iesp&jamiem mantiniekiem, saistibu un tiesibu

projektu saistitie darbi tiek apmaksati no bivniecibas pasutitaja lidzekliem. Ar 3o apliecinu, ka esmu vienigais &

T

arbu zona tiks sakartota iepriek$éja stavokli. Visi ar §o

par darbibam ar paSumu, tai skaita saskanot apgratinajumu

Tpasuma nosaukums

Kadastra Nr.
un adrese

pilvarota pers

Ipadnieks, lietotajs vai

Deklaréta vai

juridiska adrese Ratumg

Paraksts

ang 22 47

2700 001 1003 | K. Valdemara iela 27,
Ventspils, LV-3601
K. Valdemara iela 29,

Ventspils, LV-3601

p.k. 290355-

2700 001 1002

Guntis Grinvalds

K. Valdemara iela
27, Ventspils,
LV-3601

-

’ﬁé&jf

Piezimes:

Objekts:"10kV un 0.4kV kabellinijas parbive K.Valdemara iela, Ventspilt™

Bavniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"
Pilnvarota persona: "Ventspils brivostas parvalde"

Amats Uzvards Papalsts ~| Datums
Projektéja M.Nomme 7}% 16.05.2018.

Stadija | Lapa | Mérogs
Sask .
BP prot. 1:250

Saskanosanas protokols




/Lz/},@%FlSKO APZIMEJUI\%TSIFREJUMS

W1 — -Prolektejama pecuzska1tes pazemes kabellinija’; by > -Demont&jamie tikli

— wi—— -Projektéjama pirmsuzskaites pazemes kabellinija -»- -Projektéjama savienojuma uzmava
C—1 -Projekt&jama plastmasas aizsargcaurule i-{=5=]  -Projekt&jama uzskaites sadalne

- —Zemesgabala robeza

ﬁz‘s‘ﬂmﬁ‘—?ﬁr
M —=—p= 534—52—2—.}2

savienojuma uzmava

7000011009

Atslédzamais pazemes
\I 2. 26

kabeinijas posms 27000011002 P |

Atlauju veikt elektroietaiSu projekt€Sanas un bivniecibas darbus uz man piederos$as zemes saskana ar
projektéjamo situacijas planu, ar kuru esmu iepazinies. Elektroparvades Iiniju trases izvietojums un elektroenergijas
sadalnes izvietojums man ir zindms un zinu, k& uz tdm un to aizsargjoslam attiecas "Aizsargjoslu likum3a" un
"Energétikas likuma" noteiktie Tpasuma tiesibu lieto§anas aprobeZojumi un citi Latvijas Republikas noteiktie
normativi. Sis saskanojums ir spéka zemes Tpasniekiem, ka arf to iesp&jamiem mantiniekiem, saistibu un tiestbu
parnémeéjiem. PEc energoapgades objekta izblves, zeme darbu zona tiks sakartota iepriek$&ja stavokii. Visi ar $o
projektu saistitie darbi tiek apmaksati no blvniecibas pasiititaja lidzekliem. Ar 3o apliecinu, ka esmu vienigais &
Tpaduma tiesiskais valditajs un esmu tiesigs pienemt |émumus par darbibam ar ipaSumu, tai skaita saskanot apgriitinajumu
mainu vai papildus apgritinajumu uzlik§anu ipaSumam.

Kadastra Nr. Tpaéqulr;aaréor::;kums sz?lr\:i:rl;sté "::r);ijr?avai ju?izl;slli;é;i::sie Datums Paraksts
2700 001 1009 K. Valdemara iela 31, | , Italo Dzirkals K Val demére} el | /505 48
Ventspils, LV-3601 {2/, 777644, 3, Voutsl 4
Piezimes:

Objekts:"10kV un 0.4kV kabellinijas parbive K.Valdemara iela, VentspilT"

Bivnieclbas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"
Pilnvarota persona: "Ventspils brTvostas parvalde"

Amats Uzvards gts Datums Stadija | Lapa | Mérogs
Projektéja M.Nomme 15.05.2018.
jekts] ﬁ// ﬁf BP Sp?;:" 1:250
Saskanosanas protokols

-

Ll "o Lo ien o = op o ]



GRAFISKO APZIMEJUMU ATSIFREJUMS
-Projektéjama pécuzskaites pazemes kabelfinija -Demont&jamie

- -Projekt&jama pirmsuzskaites pazemes kabelliija
-Projektéjama plastmasas aizsargcaurule
~Zemesgabala robeza

- -Projektéjama savienojuma uzmava
{5 ] -Projekt&jama uzskaites sadalne

Genplana fragments ’ &85 A

= 2.59 % 64
X aad

- SPO

a0 3% 08

Iinija

4 27000011014

2.35

Projektéjamés pazemes
kabe|linijas
Projekt&jama uzskaites

v

| Uzmia ity

o

—~— z.ss’\I>Q/ /

sadalne

Atlauju veikt elektroietai$u projektésanas un bavniecibas darbus uz man piedero$as zemes saskana ar
projekt&jamo situacijas planu, ar kuru esmu iepazinies, Elektroparvades [Tniju trases izvietojums un elektroenergijas
sadalnes izvietojums man ir zinams un zinu, k3 uz tam un to aizsargjoslam attiecas "Aizsargjoslu likuma" un
"Energétikas likuma" noteiktie Tpasuma tiesibu lieto$anas aprobeZojumi un citi Latvijas Republikas noteiktie
normativi. Sis saskanojums ir spéka zemes Tpasniekiem, ka ar to iespéjamiem mantiniekiem, saistibu un tiesibu
parnéméjiem. P&c energoapgades objekta izblves, zeme darbu zona tiks sakartota ieprieks$gja stavoklr. Visi ar o
projektu saistitie darbi tiek apmaksati no bivniecibas pasititaja lldzekliem. Ar 3o apliecinu, ka esmu vienigais 37

Tpasuma tiesiskais valditajs un esmu tiesigs pienemt lémumus par darbibam ar Tpadumu, tai skaita saskanot apgritinajumu
mainu vai papildus apgratindjumu uzlik§anu ipagumam.

Tpaduma nosaukums | Tpasnieks, lietotajs vai |  Deklarata vai
Kadastra Nr. P , ] Datums Paraksts
=l un adrese pilvarota persona juridiska adrese e
2700 001 1704 Akciju sabiedriba Ostas iela 1
. i " " ' 0 ) /—A\
“Vepsemara iela 37, | 'BRIVAIS VILNIS Saimcorha, WIS,
Pl Re¢.Nr.40003056186 | Salacgrivas nov., My
LV-4033 il
Piezimes: BAOLsS
Objekts:"10kV un 0.4kV kabellTnijas parbave K.Valdemara iela, Ventspili”
Bivniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"
Pilnvarota persona: "Ventspils brivostas parvalde"
Amats Uzvards raksts’ | Datums Stadija | Lapa | Mérogs
Projektéja M.Nomme "/ 10082018, Sask. | ..
\Z Wi BP prot. 1:250
Saskano$anas protokols
|

60



GRAFISKO APZIMEJUMU ATSIFREJUMS

— wi— -Projektéjama pécuzskaites pazemes kabe|lTnija -Demonté&jamie tikli
- w1 -Projekt&jama pirmsuzskaites pazemes kabellinija | -Projekt&jama uzskaites sadalne
1 -Projektéjama plastmasas aizsargcaurule ———— -Zemesgabala robeza

. 2. 0. S =TTy

K e A
56 h.49. /%‘2

#2425 |,
=== 3125¢rgc. 450

&
S

/
/

Esos$a kabellinija no €kas
fasades demont&jama

27000011706
Projektéjamas pazemes
kabe|lTnijas

Projektéjama uzskaites 27000011

sadalne

—

Atlauju veikt elektroietaiSu projekt€Sanas un bivniecibas darbus uz man piedero$as zemes saskana ar
projekt&jamo situacijas planu, ar kuru esmu iepazinies. Elektroparvades Iiniju trases izvietojums un elektroenergijas
sadalnes izvietojums man ir zindms un zinu, k& uz tam un to aizsargjoslam attiecas "Aizsargjoslu likuma" un
"Energétikas likuma" noteiktie TpaSuma tiesTbu lietoSanas aprobezojumi un citi Latvijas Republikas noteiktie
normativi. Sis saskanojums ir spéka zemes Tpasniekiem, ka ari to iesp&jamiem mantiniekiem, saistibu un tiesTou
parnéméjiem. Péc energoapgades objekta izblves, zeme darbu zona tiks sakartota iepriek$&ja stavokl. Visi ar $o
projektu saistitie darbi tiek apmaksati no blvniecibas pasititaja lidzekliem. Ar o apliecinu, ka esmu vienigais T
TpaSuma tiesiskais valditajs un esmu tiesigs pienemt Iémumus par darbibam ar ipagumu, tai skaita saskanot apgratinajumu

mainu vai papildus apgratinajumu uzlik§anu paSumam.

Tpasuma nosaukums | Tpasnieks, lietotajs vai | Deklaréta vai
e un adrese pilvarota persona juridiska adrese Datums Paralsts
2700 001 1706 Rezerves zemes fonds. R -
K. Valdemara iela 41, Ekas Tpasnieki: K. Valdemara.\ iela /’ 5 ﬁf
Ventspils, LV-3601 Pavels Morozovs 41, Ventspils,
il LV-3601 [ oT
Andris Zvaigzne / '

Piezimes: 2?3@8% 9// )

b

Objekts:"10kV un 0.4kV kabellinijas parbive K.Valdemara iela, Ventspilt™

Buvniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikls"
Pilnvarota persona: "Ventspils brivostas parvalde"

Amats Uzvards E@a}@tg Datums Stadija | Lapa | Mérogs
Projektgja M.Nomme _r,,// f 15.05.2018. Sask.
- (/V v BP prOt 1:250

Saskano$anas protokols

-
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&FPASTS

VRS Latvijas Pasts ,
Zienelu iela 10, Lidosta "Riga
Haruees nov., LU-1000
PUN red. kods LV40003052790
Ventepils-5, Inzenieru iela 77-3a
Ventspils, LU-3605, t.3624017
Sis. I0: 27-0080000
Kase: | S/N: 41-GYC37 FA: 005029
deks: 0222661 21.05.2018 12:07:40

0485 341001 Vestule L 17 ¢, Akl., f
lerakstita, RROSMESIILY i
Uz kurieni; Lielais prospekts 44 - 15, g

A

Yentspils, LV-3601

Sanenéjs. SINTIJA BIRZINA 14
0453 440003 Pasta sitijusa markeSana 0.0
Kopsunsa EUR v 1.48
Saneats ar karti // 1.4‘81
Vera Leite,.vvvovs V .................. g
. | /, :
Pirceis: SIA "Elektrikis™ i
PN ved, kods: LVS1203002191 f
Advese: ELEKTRIKU IELA 8 Ventsoils LY-3601
PUN-A 214 Dpﬁfﬁg\ Eoga
NS
Bez PV /é%



LS )

IENERGOPROJEKTS]

2018.gada 21.maija, 3-0033
Ventspili
Sintija Birzina
Lielais prospekts 44 - 15,
Ventspils, LV-3601

Par tehniskas shemas izstradi

SIA ,Energoprojekts”, pamatojoties uz 2018.gada 02.maija ligumu ar Ventspils Brivostas
parvaldi par buvprojekta izstradi objektam '"10kV un 0.4kV kabellinijas parbiive
K.Valdemara iela, Ventspili" dara Jums zinamu, saskana ar Energétikas likuma 19.panta
(1') dala noteikto ,, Energoapgdades komersantam ir pienakums saskanot ar zemes ipasnieku
Jjaunu energoapgades objektu ierikoSanas nosacijumus, ka ari tiesibas saskanoSanas
procediiru aizstat ar zemes ipasnieka informéSanu gadijumos, ja zeme tiek izmantota jaunu
energoapgades komersanta objektu — iekartu, iericu, ietaisu, tiklu, liniju un to piederumu
iertkoSanai, ja ir iestdjies vismaz viens no Sadiem nosacijumiem: 3') energoapgades
komersanta objekts tiek ierikots esoSaja energoapgades komersanta objekta aizsargjosla un
péc ta iertkoSanas aizsargjoslas platums palielinas ne vairak ka par 10 procentiem, ievérojot,
ka Saja punkta noteiktaja kartiba aizsargjoslu var palielinat ne vairak ka vienu reizi”. Ka ari
atsaucoties uz Energetikas likuma 19.panta (1%) dala noteikto “Energoapgades komersantam
ir tiesibas veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai modernizaciju, savlaicigi par to
informéjot zemes ipasnieku” .

Ar 30 pazinojumu, ka Energetikas likuma noteikts informgjam Jus par zemes ipaSumu
K. Valdemara iela 35, Ventspils, ar kadastra Nr.2700 001 1014, eso$a skaititaja sadalne
tiks demontéta un uzstadita jauna vieta, ka ari lidz Jusu ipaSuma robezai tiks ieguldita jauna
pazemes kabellinija, analogiska eso$ajai..

Pirms darbu uzsaksanas 30 (trisdesmit) dienas ieprieks tiksiet bridinati.
Izbuves rezultata aizsargjosla Jums piedero$aja zemes gabala netiks mainita.

Pielikuma:

1.) Situacijas plans.

ProjektéSanas inZenieris . ~ Martin$ Nomme

M Nomme
29738479
martins@elektrikis.lv

" SIA“Energoprojekts”
Vienotais red. Nr.41203020335,
Elektriku iela 8, Ventspils, talr.63607021, fakss 63624479

€3



-Projektéjama pécuzskaites pazemes kabellinija

- -Projekt&jama pirmsuzskaites pazemes kabellinija
-Projektéjama plastmasas aizsargcaurule
-Zemesgabala robez

Genplana fragme

GRAFISKO APZIMEJUMU ATSIFREJUMS

-Demonté&jamie tikli
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Kadastra Ni: Tpasuma nosaukums un adrese Tpa%nieks,_ lietotajs vai _ I:).el'dal:été vai
pilvarota persona juridiska adrese
2700 001 1014 | K. Valdemé{_avieélgofa;s, Ventspils, Sintija Birzina, p.k.100572-..... Lielais prospekts 44-15,
B Ventspils, LV-3601
Piezimes:
Péc energoapgades objekta izblves, zeme darbu zona tiks sakartota iepriekséja stavokir. Visi ar $o projektu
saistitie darbi tiek apmaksati no blvniecibas pasutitdja lidzekliem.
Objekts:"10kV un 0.4kV kabellinijas parblve K.Valdemara iela, Ventspil™
Buvniecibas ierosinatajs: AS "Sadales tikis"
Pilnvarota persona: "Ventspils brivostas parvalde"
Amats Uzvards ‘Pajaksts | Datums Stadija | Lapa | Mérogs
Projekt&ja M.Nomme LI .| 21052008 BP i?::" 1:250
Informé&Sanas protokols
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